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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

READ CAREFULLY AND BE SURE TO THOROUGHLY UNDERSTAND

ALL THE INFORMATION PROVIDED IN THESE INSTRUCTIONS BEFORE
DESIGNING AND, IN ALL CASES, BEFORE CARRYING OUT ANY HANDLING,
UNPACKING, ASSEMBLING, POSITIONING AND COMMISSIONING
OPERATION INVOLVING THE UNIT.

The Manufacturer declines any and all liability for injuries to people or damage to property
arising from failure to observe the indications in this document.

The original version of this manual is in Italian and can be found on our website:
www.thermokey.com
The English translation conforms to the original and can be found on our website:
www.thermokey.com

Translations may contain mistakes. In case of doubt, always refer to the original Italian version or
to its English translation.
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IS - Specific use and maintenance instruction

THE STRUCTURE OF THE MANUAL IS INDICATED HEREAFTER

GENERAL SAFE USE INSTRUCTIONS (IG)
INSTRUCTIONS FOR HANDLING AND UNPACKING (IM)
INSTRUCTIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS (TC)

SPECIFIC USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS (IS)

The “Specific Use and Maintenance instructions”, which are specific for each model and possibly for each unit, include:

INDEX

IS1. FAN UNIT OPERATING INSTRUCTIONS
IS2. FAN UNIT OPERATIONAL PROBLEMS
IS 3. FAN UNIT MAINTENANCE

IS4. FAN UNIT SPARE PARTS
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Fan unit operating instructions

The fan unit is ready for use only after carefully following all the instructions and warnings pertaining its hydraulic
and electrical connections.

FIRST START UP

OPERATION 1. Make sure that the plant is tight.

OPERATION 2. Check that the unit installation area is clean.

OPERATION 3. Check correct installation.

OPERATION 4. Check for foreign matters on the fans.

OPERATION 5. Turn on the fan unit and ensure that it is in good working order (check

fan rotation direction, fluid flow, no vibrations and /or unusual noise).

1. If the model in question is equipped with a speed controller (only for qualified personnel having the necessary
technical qualifications, as prescribed by the Country laws where the unit is installed):

* it is mandatory to refer to the controller instructions and pay attention while entering the setpoint as the system is live;
* it is prohibited to remove the plastic protection inside the regulator; it is mandatory to wear safety footwear, type S1,
bearing the CE marking, in compliance with standard EN345, and to use insulated tools when working on live electrical
systems/appliances.

2. In case of Condensers and Dry Coolers equipped with an adiabatic-system it is prohibited to run the AFS system
idle. Check that the pump is actually supplied with water prior to starting it up and that the input pressure is at least
2.5 bar.
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IS - Specific use and maintenance instruction

IS 2. Fan unit operational problems

Any type of service on electrical or mechanical devices has to be preliminarily agreed with ThermoKey. Failure to do
so shall relieve the company from any liability for injuries to people and/or animals, damage to property or poorer
performances than declared. In this case, the Guarantee Conditions too shall no longer apply.

Any type of service on the fan unit must be carried out solely by qualified personnel who are aware of the design
conditions and must have read this manual and the manual of the controller (if provided).

1. The use of components different from those supplied by ThermoKey may generate malfunctioning and shall cause

any and all liability for injuries to people and/or animals, damage to property or poorer performances than declared
to be voided, and the Guarantee Conditions to be no longer applicable.

2. In case of appliance malfunction, and prior to any type of servicing, the power supply must be cut off.
3. In the event of leakage or spills from the installed unit, carefully detect the cause by using the available equipment

(leak detector, water and soap, equivalent means) and check the welding points on the headers and thermostatic valve,
and the connections in general.

4. In case of excessive noise, check that the fans are properly fastened and cabled. Also check for their balancing, and
eliminate existing vibrations by replacing any defective fan.

5. If one or more than one fan fails to operate, check for correct electrical connection of the motor and for possible
obstacles preventing blade rotation. Replace the fan if it proves to be defective.

6. It is recommended to test correct functioning of all the electrical and mechanical parts at least every six months by
checking the operational temperatures.

7. In case of malfunction of the nozzles of the adiabatic-system mounted on dry coolers and condensers, proceed with
the disassembling, cleaning of the filters (where provided) and reassembling of the nozzles.

8. Unit coolers- in case of defrosting system malfunctioning check the following:
- Electric defrosting system: check for correct operation and connection of all heaters. Replace them if necessary.
- Water defrosting system: check the water flow rate and increase it if it is insufficient.
- Hot gas defrosting system: check that the amount of gas is sufficient to defrost the fan unit. If it is not, increase
the defrosting time.

9. For further details refer to the specific technical bulletin.
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 3. Fan unit maintenance

Maintenance is essential for both safety and proper functioning of the fan unit.

1. Checking and tests must be carried out by qualified personnel.

2. Servicing the unit is prohibited before wiring off the power supply. Wait until all fans have come to a complete stop.
3. The efficiency of the electrical wiring, earthing system and parts mostly subject to wear (motors, electric heaters,
switches, etc.) must be checked at least every six months.

4. Correct functioning of all electrical and mechanical parts must be tested at least every six months by checking the
operating temperatures (specified in the calculation charts or in the catalogues).

5. It is recommended to clean the surfaces of both the finned pack and the fans at least every six months using non-

aggressive, water-based solutions with compressed air at a max. pressure of 2 bar and at a distance exceeding 200
mm, perpendicularly to the finned pack. When cleaning the exchanger, wear proper clothing and protections. After
cleaning the finned pack, carry out a visual check to find possible traces of dirt residues or damaged fins. For further
details refer to the specific technical bulletin.

6. It is advisable to check the finned pack for cleanliness on a monthly basis.
7.In case of prolonged shutdowns in humid atmosphere, it is recommended to run the fan once a month for about two

hours in order to evaporate the moisture inside it. In any case, refer to the instructions of the fan manufacturer fitted
on the fan unit. If these documents are missing, ask ThermoKey Technical Department for a copy.

8. Walking or placing loads on the casing and headers is forbidden.
9. Placing or leaving any tool on the fan grids is also forbidden.
10. All maintenance and installation work must be carried out only if the weather conditions are such as to prevent

risks to the operator's safety (rain, wind, etc.).
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IS - Specific use and maintenance instruction Manual IS

IS 4. Fan units spare parts

When a component needs to be replaced, contact ThermoKey S.p.A. and refer to the identification plate on the unit
(refer to the Item Code, for instance A68118001).

To replace the fans, controllers and electrical components, disconnect the power supply to the fan unit. After
replacement, check the correct direction of rotation of the motor. Detailed instructions for replacing the electrical
components (instruction manual of the fans, controllers, etc.) are provided together with the ThermoKey fan unit. If

these documents are missing, ask ThermoKey Technical Department for a copy.
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LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPRENDERE COMPLETAMENTE TUTTE

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELLA
PROGETTAZIONE ED IN OGNI CASO PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE
OPERAZIONE DI MOVIMENTAZIONE, DISIMBALLAGGIO, MONTAGGIO,
POSIZIONAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DELLAPPARECCHIO.

ThermoKey declina ogni responsabilita per danni a persone o cose derivanti dalla mancata
osservanza delle indicazioni contenute nel presente documento.

L'originale del presente manuale é in italiano , ed é reperibile sul sito internet: www.thermokey.com
La traduzione in inglese & conforme all’originale ed e reperibile sul sito internet: www.thermokey.com
Le traduzioni in altre lingue possono contenere errori; in caso di dubbio fare sempre riferimento
alla versione originale in italiano od alla sua traduzione in inglese.
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CONTENUTO DEL MANUALE

ISTRUZIONI GENERALI PER UN USO SICURO (IG)
ISTRUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL DISIMBALLO (IM)
ISTRUZIONI E DATI TECNICI (TC)

ISTRUZIONI SPECIFICHE D'USO E MANUTENZIONE (IS)

Le Istruzioni Specifiche per 1'Uso e la Manutenzione sono una parte specifica per ogni modello ed eventualmente per
ogni unita ventilata specifica e comprendono:

INDICE

IS1.  ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO UNITA VENTILATE 14
IS2.  PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO UNITA VENTILATE 15
IS3.  MANUTENZIONE UNITA VENTILATE 16
IS 4.  PARTI DI RICAMBIO UNITA VENTILATE 17
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Istruzioni di funzionamento unita ventilate

Solo dopo aver seguito scrupolosamente tutte le istruzioni e avvertenze relative agli allacciamenti idraulici ed elettrici,
l'unita ventilata ThermoKey ¢ pronta all’'uso.

PRIMO AVVIAMENTO

OPERAZIONE 1. Verificare la tenuta dell'impianto.

OPERAZIONE 2. Verificare la pulizia dell’area di installazione dell'apparecchio.
OPERAZIONE 3. Verificare la corretta installazione.

OPERAZIONE 4. Verificare 'assenza di corpi estranei sui ventilatori.

OPERAZIONE 5. Accendere l'unita ventilata verificandone il corretto funzionamento

(verso di rotazione dei ventilatori, circolazione del fluido, assenza
di vibrazioni e/o rumori insoliti).

1. Per i modelli provvisti di regolatore di velocita / controllore (solo per personale qualificato, in possesso dei requisiti
tecnici necessari stabiliti dal Paese dove viene installata 'unita):

= & obbligatorio fare riferimento alle istruzioni del regolatore / controllore, facendo attenzione alla presenza di tensione
durante la regolazione del set-point;

» ¢ vietato rimuovere la protezione di plastica interna al regolatore, ed ¢ obbligatorio utilizzare calzature di sicurezza, a
norma EN 345, marcate CE tipo S1 e utensili isolati idonei all'utilizzo in presenza di tensione.

2. Per Condensatori e Dry Coolers equipaggiati con sistema adiabatico, ¢ vietato fare funzionare il sistema AFS a
vuoto: € obbligatorio verificare leffettiva alimentazione della pompa con acqua prima del suo avviamento, garantendo
una pressione d'ingresso di almeno 2,5 bar.
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IS - Istruzioni specifiche d'uso e manutenzione

IS 2. Problemi di funzionamento unita ventilate

Qualsiasi tipo di intervento su dispositivi elettrici o meccanici deve essere preventivamente concordato con ThermoKey,
pena la decadenza di ogni responsabilita relativa a danni a persone, animali o cose, a prestazioni inferiori a quelle
dichiarate ed infine delle Condizioni di Garanzia.

Qualsiasi tipo di intervento sull'unita ventilata é attuabile solo da personale qualificato che conosca le condizioni
di progetto della stessa ed abbia obbligatoriamente letto il presente manuale e quello del regolatore/controllore (se
presente).

1. Componenti diversi da quelli forniti dalla ThermoKey possono dare origine a malfunzionamenti e comportano la
decadenza di ogni responsabilita relativa a danni a persone, animali o cose, a prestazioni inferiori a quelle dichiarate
ed infine delle Condizioni di Garanzia.

2. In caso di malfunzionamento dell’apparecchio e prima di qualsiasi tipo di intervento, ¢ obbligatorio togliere la
tensione di alimentazione elettrica.

3. In caso di fughe o perdite dell'apparecchio installato verificare attentamente la causa, tramite mezzi disponibili
(cercafughe, acqua e sapone, altro) controllando le zone di saldatura dei collettori e della valvola termostatica ed

attacchi in genere.

4. In caso di eccessiva rumorosita, controllare il corretto fissaggio e cablaggio dei ventilatori. Inoltre verificare la
bilanciatura dei medesimi ed eliminare le vibrazioni esistenti sostituendo il ventilatore difettoso.

5. In caso di non funzionamento di uno o piu ventilatori, accertarsi che il motore sia correttamente collegato da un
punto di vista elettrico e che non abbia alcun impedimento alla rotazione delle pale. Se il ventilatore risulta difettoso

procedere alla sostituzione.

6. Si consiglia di verificare con frequenza non superiore a sei mesi, il buon funzionamento di tutte le parti elettriche e
meccaniche, controllando le temperature di funzionamento.

7. Per Condensatori e Dry Coolers equipaggiati con sistema adiabatico, in caso di malfunzionamento degli ugelli,
provvedere, al loro smontaggio, alla pulizia dei loro filtri (se presenti) e al rimontaggio.

8. Per Aeroevaporatori dotati di sbrinamento, in caso di malfunzionamento, verificare:
- Sbrinamento Elettrico: verificare la funzionalita ed il collegamento di tutte le resistenze. Eventualmente
procedere alla sostituzione.
- Sbrinamento ad Acqua: verificare la portata dell'acqua, aumentandola eventualmente se dovesse risultare
insufficiente.
- Sbrinamento a Gas caldo: verificare che la quantita di gas sia sufficiente per sbrinare l'unita ventilata, aumentando

eventualmente il tempo di sbrinamento.

9. Per maggiori dettagli fare riferimento al Bollettino Tecnico specifico.

MT IS_TK IT 05 2026 15
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 3. Manutenzione unita ventilate

La manutenzione é fondamentale per la sicurezza e per il regolare funzionamento dell'unita ventilata.
1. Si raccomanda che i controlli e le verifiche siano eseguite da personale qualificato.

2. E vietato qualsiasi intervento sull’'apparecchio prima di avere tolto la tensione di alimentazione elettrica. Attendere
finché tutti i ventilatori siano fermi.

3. Si consiglia di verificare, con frequenza non superiore a sei mesi, l'efficienza dei collegamenti elettrici, della messa
a terra e dei componenti soggetti a maggior usura (motori, interruttori, etc.).

4. Si consiglia di verificare, con frequenza non superiore a sei mesi, il buon funzionamento di tutte le parti elettriche e
meccaniche controllando le temperature di funzionamento (specificate nelle tabelle di calcolo o nei cataloghi).

5. Si consiglia di pulire, con frequenza non superiore a sei mesi, le superfici del pacco alettato e dei ventilatori usando
soluzioni acquose non aggressive con aria compressa ad una pressione max di 2 bar e a una distanza minima di 200
mm, in direzione perpendicolare al pacco alettato. Per la pulizia dello scambiatore , utilizzare indumenti e protezioni
adeguate . Dopo la pulizia del pacco ,effettuare una analisi visiva per individuare possibili residui di sporco oppure la
presenza di alette rovinate. Per maggiori dettagli fare riferimento al Bollettino Tecnico specifico.

6. Si consiglia di verificare, con frequenza mensile, lo stato di pulizia del pacco alettato.

7. In caso di fermate prolungate in atmosfera umida si consiglia di fare funzionare i ventilatori con frequenza
mensile per circa due ore, al fine di fare evaporare I'umidita accumulatasi all’interno. In ogni caso fare riferimento
alle istruzioni del fornitore del ventilatore presenti sull'unita ventilata. Se queste documentazioni fossero mancanti,
richiederle all'ufficio tecnico ThermoKey.

8. E vietato camminare e appoggiare pesi sulla carenatura e sui collettori.
9. E vietato inoltre appoggiare o abbandonare qualsiasi utensile sulle griglie dei ventilatori.

10. Tutti i lavori di manutenzione o installazione fatti all'esterno, possono essere effettuati soltanto se le condizioni
meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza dei lavoratori (pioggia, vento, ecc.).

16 MT IS_TK IT 05 2026
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IS 4. Parti di ricambio unita ventilate

Per l'eventuale sostituzione di un componente contattare ThermoKey facendo riferimento alletichetta identificativa,
che si trova sull'apparecchio (fare riferimento al Codice Articolo, ad esempio: A68118001).

Per la sostituzione dei ventilatori, dei regolatori e di ogni componente elettrico, ¢ obbligatorio scollegare I'alimentazione
dell'unita ventilata. Al termine della sostituzione, verificare il corretto senso di rotazione del motore. Le istruzioni
dettagliate per la sostituzione del componente elettrico (istruzioni-manuale dei ventilatori, regolatori, controllori
etc..) sono presenti sull'unita ventilata ThermoKey. Se queste documentazioni fossero mancanti, richiederle all'ufficio
tecnico ThermoKey.
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Qualitatsmanagementsystem ISO 9001
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LESEN SIE DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN INFORMATIONEN
VOLLSTANDIG UND AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS PROJEKT
PLANEN UND IN JEDEM FALL VOR JEGLICHER HANDHABUNG, DEM
AUSPACKEN, DER MONTAGE, DER AUFSTELLUNG UND INBETRIEBNAHME
DES GERATES.

Der Hersteller haftet nicht fiir Personen- und/oder Sachschéden, die auf das Nichtbeachten der
Anweisungen in diesem Handbuch zurlickzuflihren sind.

Das Original dieses Handbuchs in italienischer Sprache finden Sie auf unserer Internetseite
www.thermokey.com

Die englische Ubersetzung entspricht dem Original; Sie finden es auf unserer Internetseite
www.thermokey.com

Ubersetzungen kénnen Fehler enthalten; im Zweifelsfall ist immer die Originalversion in
italienischer Sprache oder die englische Ubersetzung heranzuziehen.
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INHALT DES HANDBUCHS

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUR EINEN SICHEREN GEBRAUCH (IG)
ANWEISUNGEN FUR DIE BEFORDERUNG UND DAS AUSPACKEN (IM)
ANWEISUNGEN UND TECHNISCHE DATEN (TC)

SPEZIFISCHE ANWEISUNGEN FUR BETRIEB UND WARTUNG (IS)

Die "Anweisungen fiir Betrieb und Wartung", spezifisch fiir jede Baugruppe und eventuell fiir jedes einzelne Gerit

umfassen:
INDICE
IS 1. BETRIEBSANLEITUNG 21
IS 2. BETRIEBSSTORUNGEN 22
IS3. WARTUNG 23
IS 4. ERSATZTEILE 24
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Betriebsanleitung

Das Gerit ist erst dann betriebsbereit, wenn alle Anleitungen und Warnhinweise betreffend der Hydraulik- und
Stromanschliisse befolgt wurden.

ERSTE INBETRIEBNAHME:

SCHRITT 1. Die Dichtigkeit der Anlage iiberpriifen.

SCHRITT 2. Kontrollieren, dass der Installationsbereich des Gerits sauber ist.
SCHRITT 3. Die korrekte Installation iiberpriifen.

SCHRITT 4. Kontrollieren, dass keine Fremdkdrper auf den Liiftern vorhanden sind.
SCHRITT 5. Das Gerit einschalten und auf einwandfreien Betrieb iiberpriifen

(Drehrichtung der Liifter, Kéltemittelfluf3, keine Vibrationen und/oder
ungewohnliche Gerdusche).

1. Wenn das betroffene Gerdt mit einem Geschwindigkeitsregler (nur fiir speziell ausgebildetes Personal, das die
erforderlichen technischen Anforderungen erfiillt, die im jeweiligen Installationsland gelten) ausgeriistet ist...

= ...ist es zwingend erforderlich die Anleitung des Geschwindigkeitsreglers zu beachten, wenn der Sollwert eingestellt
wird, da das Gerdt unter Spannung steht;

* ...ist es verboten, die Schutzfolie aus Kunststoff im Inneren des Reglers zu entfernen und es sind Sicherheitsschuhe des
Typs “S17, die der EN 345 entsprechen und mit dem CE-Zeichen versehen sind, sowie fiir Spannung geeignetes isoliertes
Werkzeug zu verwenden.

2. Fur Kondensatoren und Riickkithler, die mit adiabatischem System ausgestattet sind, ist es verboten, das AFS-System
leer laufen zu lassen: Vor dem Start muss die Wasserversorgung der Pumpe gepriift werden, wobei ein Eingangsdruck

von mindestens 2,5 bar garantiert sein muss.
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IS 2. Betriebsstorungen

Jeder Eingriff an elektrischen oder mechanischen Vorrichtungen muss zuvor mit ThermoKey vereinbart werden, da
andernfalls jegliche Haftung fiir Personen-, Tier- oder Sachschiden wie auch fiir eine Leistungsminderung im Vergleich
zur erklirten Leistung sowie schlieflich die Garantie verfillt.

Jeder Eingriff in das Gerit muss durch qualifiziertes Personal erfolgen, das mit den bautechnischen Eigenschaften
vertraut ist, sowie dieses Handbuch und das Handbuch des Drehzahlreglers (falls vorhanden) gelesen hat.

1. Der Gebrauch von nicht von ThermoKey gelieferten Bauteilen kann zu Betriebsstorungen fithren und fithrt zum
Verfall der Garantie sowie jeglicher Haftung fiir Personen-, Tier- oder Sachschiden wie auch fiir Leistungsminderung
im Vergleich zu den erkldrten Werten.

2. BeiBetriebsstorungen des Geréts ist vor jeglichem weiteren Vorgehen die Stromversorgung desselben zu unterbrechen.

3. Bei Leckagen oder undichten Stellen an dem installierten Gerit ist sorgfaltig mit den verfiigbaren Mitteln
(Lecksucher, Seife und Wasser, andere) nach der Ursache zu forschen, indem die Schweiflbereiche der Verteiler, des
Thermostatventils und der Anschliisse im Allgemeinen kontrolliert werden.

4. Bei zu lauten Betriebsgerduschen ist zu kontrollieren, dass die Liifter korrekt befestigt und verkabelt sind. Ferner
ist zu Giberpriifen, dass diese korrekt ausgewuchtet sind. Eventuelle Vibrationen sind zu beheben, indem der defekte
Lufter ausgewechselt wird.

5. Bei Betriebsstorungen von einem oder mehreren Liiftern ist sicherzustellen, dass der Motor elektrisch korrekt an
die Stromversorgung angeschlossen ist und dass die Rotation der Schaufeln nicht behindert wird. Wenn der Liifter
defekt ist, ist er auszutauschen.

6. Es wird empfohlen, in einem Abstand von nicht mehr als sechs Monaten die Funktionstiichtigkeit aller elektrischen
und mechanischen Bauteile zu tiberpriifen, indem die Betriebstemperaturen kontrolliert werden.

7. Sollte es zu Betriebsproblemen der Diisen bei Kondensatoren und Riickkiihlern mit adiabatischem System kommen,
miissen die Diisen herausgenommen, deren Filter gereinigt (wenn vorhanden) und die Diisen wieder eingesetzt werden.

8. Bei Riickkiihlern, die mit Abtausystem ausgestattet sind, ist bei Funktionsstorungen folgendes zu priifen:
- Elektrisches Abtauen: Die Funktionstiichtigkeit und den Anschluss aller Heizkorper tiberpriifen. Gegebenenfalls
auswechseln.
- Abtauen mit Wasser: Den Wasserdurchsatz tiberpriifen, wenn er ungeniigend sein sollte, erhéhen
- Abtauen mit Hei8gas: Uberpriifen, dass die Gasmenge fiir das Abtauen des Gerites ausreicht; gegebenenfalls
die Abtauzeit verldngern.

9. Fiir weitere Angaben wird auf das spezifische technische Datenblatt verwiesen.
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IS 3. Wartung

Die Wartung ist von wesentlicher Bedeutung fiir die Sicherheit und fiir einen einwandfreien Betrieb des Geriites.

1. Es wird empfohlen, die Kontrollen und Uberpriifungen nur durch qualifiziertes Personal durchfiihren zu lassen.

2. Es ist verboten, vor Unterbrechung der Stromversorgung jegliche Eingriffe am Gerat durchzufithren. Warten, bis
alle Liifter stillstehen.

3. Es wird empfohlen, in einem Abstand von nicht mehr als sechs Monaten die Wirksamkeit des Stromanschlusses, der
Erdung und der am starksten dem Verschleify ausgesetzten Bauteile (Motoren, Schalter usw.) zu kontrollieren.

4. Es wird empfohlen, in einem Abstand von nicht mehr als sechs Monaten die Funktionstiichtigkeit aller
elektrischen und mechanischen Bauteile zu tiberpriifen, indem die Betriebstemperaturen kontrolliert werden (in den
Berechnungstabellen und den Katalogen angegeben).

5. Es wird empfohlen, in einem Abstand von nicht mehr als sechs Monaten die Oberfliche des Lamellenpakets und
der Lifter mit nicht aggressiven Reinigungslosungen auf Wasserbasis und Druckluft mit max. 2 bar sowie einem
Mindestabstand von 200 mm zu reinigen. Der Druckluftstrahl ist senkrecht auf das Lamellenpaket zu richten. Bei
der Reinigung des Austauschers geeignete Kleidung tragen und Schutzausriistungen verwenden. Nach der Reinigung
des Lamellenpakets eine Sichtkontrolle vornehmen, um eventuelle Schmutzriickstinde und beschéddigte Lamellen
festzustellen. Fiir weitere Angaben wird auf das spezifische technische Datenblatt verwiesen.

6. Es wird empfohlen, monatlich den Reinigungszustand des Lamellenpakets zu kontrollieren.

7. Bei langeren Stillstainden in feuchter Umgebung wird empfohlen, die Lifter mindestens einmal im Monat fiir ca.
zwei Stunden einzuschalten, um die sich innen angesammelte Feuchtigkeit zum Verdampfen zu bringen. In jedem Fall
sind die Anweisungen vom Hersteller des Liifters zu befolgen, die an der beliifteten Einheit vorhanden sind. Sollten
diese Unterlagen fehlen, miissen sie im technischen Biiro von ThermoKey angefordert werden.

8. Es ist verboten schwere Gegenstiande, auf die Verkleidungen und die Verteilerrohre zu legen sowie darauf zu gehen.
9. Es ist ferner verboten, Werkzeuge auf die Liftergitter zu legen oder dort liegen zu lassen.

10. Alle Wartungs- und Installationsarbeiten im Freien diirfen nur durchgefithrt werden, wenn die
Witterungsbedingungen (Regen, Wind usw.) die Sicherheit der Arbeitnehmer nicht gefdhrden.
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IS 4. Ersatzteile

Zum eventuellen Auswechseln eines Bauteils ist ThermoKey unter Bezugnahme auf das am Gerit angebrachten
Typenschildes zu kontaktieren (dabei ist der Artikelcode anzugeben, zum Beispiel: A68118001).

Fir den Austausch der Liifter, der Regler und aller elektrischen Bauteile ist es Pflicht, die Stromversorgung des Gerites
abzutrennen. Nach dem Austausch die Stromversorgung wieder herstellen und die korrekte Drehrichtung des Motors
kontrollieren. Die ausfiihrlichen Anleitungen fiir den Austausch der elektrischen Komponenten (Anweisungen/
Handbuch der Liifter, Regler, Controller usw.) sind an dem Gerét von ThermoKey vorhanden. Sollten diese Unterlagen

fehlen, miissen sie im technischen Biiro von ThermoKey angefordert werden.
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MANUAL IS

Instrucciones
especificas de uso y

mantenimiento

Sistema de Gestién de Calidad ISO 9001
Sistema de Gestiéon Medioambiente ISO 14001
Sistema de Gestién de Salud

y Seguridad en el lugar de trabajo ISO 45001
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SE REDACTO EN ITALIANO
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LEAY COMPRENDA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACION
DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISENO Y, EN
TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACION DE
DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

El fabricante no se haréd responsable por dafios personales o materiales que deriven de la
inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.

La version original de este manual ha sido redactada en italiano y esté disponible en la pagina web
www.thermokey.com

La traduccién al inglés es conforme con el documento original y esté disponible en la pagina web
www.thermokey.com

Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versién original
en italiano o su traduccién al inglés.
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CONTENIDO DEL MANUAL
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO (IS)

El documento “Instrucciones especificas de uso y mantenimiento’, que se refiere especificamente a un modelo y, en su
caso, a una unidad ventilada en particular, incluye lo siguiente:
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IS 1. Instrucciones de funcionamiento
de las unidades ventiladas

La unidad ventilada ThermoKey estara lista para el uso solamente tras haber seguido estrictamente todas las
instrucciones y advertencias inherentes a las conexiones hidrauli-cas y eléctricas.

PRIMER ARRANQUE

OPERACION 1. Compruebe la estanquidad de la planta.

OPERACION 2. Compruebe la limpieza del area de instalacién del equipo.

OPERACION 3. Compruebe que la instalacion se haya realizado correctamente.
OPERACION 4. Compruebe que no haya cuerpos extrafios en los ventiladores.
OPERACION 5. Encienda la unidad ventilada y compruebe que funcione correctamente

(sentido de rotacion de los ventiladores, circulacion del liquido, ausencia
de vibraciones o ruidos insoélitos).

1. Para los modelos con regulador de velocidad / controlador (solamente personal capacitado y con los requisitos
técnicos previstos por el pais de instalacidon de la unidad):

* es obligatorio consultar las instrucciones del regulador / controlador prestando atencién a la presencia de tensién
durante la regulacién del set-point,

» esta prohibido retirar la proteccion de plastico que estd dentro del regulador y es obligatorio usar calzado de seguridad
seglin la norma EN 345, con marcado CE tipo S1, y herramientas aisladas aptas para el uso con presencia de tension.

» 2. Para los condensadores y enfriadores equipados con sistema adiabatico, estd prohibido el funcionamiento en vacio
del sistema AFS: antes de ponerlo en marcha, es obligatorio comprobar que la bomba de agua esté realmente alimentada,
garantizando una presién minima de entrada de 2,5 bar.
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IS 2. Problemas de funcionamiento
de las unidades ventiladas

Cualquier intervencion en los dispositivos eléctricos o mecdnicos tendrd que ser previamente autorizada por

ThermoKey; de no ser asi, la empresa quedard exenta de cualquier responsabilidad por daiios a personas, animales o
cosas, asi como por prestaciones inferiores a las declaradas, y las condiciones de garantia perderdn su validez.

Toda intervencion que se realice en la unidad ventilada tendrd que ser efectuada por personal capacitado que conozca
las condiciones de disefio de la misma y haya leido este manual y el del regulador / controlador (si lo hay).

1. El uso de componentes diferentes de los de ThermoKey pueden causar fallos y implican la exencién de ThermoKey
de qualquier responsabilidad por dafos a personas, animales o cosas, asi como por prestaciones inferiores a las
declaradas, y las condi-ciones de garantia perdaran su validez.

2. En caso de mal funcionamiento del equipo y antes de hacer cualquier intervencion, es obligatorio desconectar la

tension eléctrica.

3. En caso de fugas o pérdidas del equipo instalado, compruebe cuidadosamente la causa, a través de los medios
disponibles (detector de fugas, agua y jabon u otros), controlando las zonas de soldadura de los colectores y de la
valvula termostatica, asi como las conexiones en general.

4. En caso de ruido excesivo, compruebe que los ventiladores estén fijados y cableados correctamente. Compruebe
también que los mismos estén equilibrados y elimine las vibraciones existentes sustituyendo el ventilador defectuoso.

5. De no funcionar uno o varios ventiladores, compruebe que la conexién eléctrica del motor se haya realizado
correctamente y que no haya ningin impedimento para la rotacién de las aspas. Si el ventilador estd defectuoso,
proceda con la sustitucion.

6. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar el buen funcionamiento de todas las piezas eléctricas y
mecanicas, verificando también las temperaturas de funcionamiento.

7. Para los condensadores y enfriadores secos equipados con sistema adiabatico, en caso de mal funcionamiento de las
boquillas, desmonte las mismas, limpie sus filtros (si los hay) y vuelva a montarlas.

8. Para aeroevaporadores provistos de desescarche, en caso de mal funcionamiento hay que verificar lo siguiente:
- Desescarche eléctrico: compruebe el funcionamiento y la conexién de todas las resistencias. Si hace falta, proceda
a la sustitucion.
- Desescarche por agua: controle el caudal de agua y aumente el mismo si resulta ser insuficiente.
- Desescarche por gas caliente: compruebe que haya suficiente gas para descongelar la unidad ventilada y, si hace
falta, aumente el tiempo de descongelacion.

9. Para mas detalles, consulte el boletin técnico correspondiente.
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S 3. Mantenimiento
de las unidades ventiladas

El mantenimiento es fundamental para la seguridad y el funcionamiento normal de la unidad ventilada.

1. Se recomienda que los controles y comprobaciones sean realizados por personal capacitado.

2. Esta prohibido intervenir en el equipo sin desconectar antes la alimentacion eléctrica. Espere a que se detengan

todos los ventiladores.

3. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar la eficiencia de las conexiones eléctricas, la conexion a

tierra y los componentes sujetos a mayor desgaste (motores, interruptores, etc.).

4. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar el buen funcionamiento de todas las piezas eléctricas y

mecdnicas, verificando también las temperaturas de funcionamiento (especificadas en las tablas de célculo o los catalogos).

5. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda limpiar las superficies del paquete aleteado y los ventiladores con
soluciones acuosas no agresivas y con aire comprimido, a una presién maxima de 2 bar y una distancia minima
de 200 mm, en direccién perpendicular al paquete aleteado. Utilice ropa y protecciones adecuadas para limpiar
el intercambiador. Después de limpiar el paquete aleteado, realice una inspeccion visual para identificar posibles
residuos de sucio o danos en las aletas. Para mas detalles, consulte el boletin técnico correspondiente.

6. Por lo menos una vez al mes, se recomienda controlar el estado de limpieza del grupo de aletas.

7. En caso de paradas largas en una atmdsfera himeda, se recomienda encender los ventiladores por 2 horas, al
menos una vez al mes, para evaporar la humedad que se haya acumulado en su interior. En todo caso, consulte las
instrucciones del provee dor del ventilador que se incluyen en la unidad ventilada. Si esta documentacién no estuviera
presente, solicitela a la oficina técnica ThermoKey.

8. Estd prohibido apoyar pesos y caminar sobre el carenado y los colectores.
9. También se prohibe apoyar o abandonar herramientas sobre las rejillas de los ventiladores.

10. Todas las operaciones de mantenimiento o instalacion en exteriores pueden realizarse solamente si las condiciones
meteoroldgicas no ponen en peligro la seguridad de los trabajadores (lluvia, viento, etc.).
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IS 4. Piezas de repuesto
de las unidades ventiladas

Si hace falta sustituir algiin componente, pongase en contacto con ThermoKey haciendo referencia a la etiqueta de
identificacién colocada en el equipo (indique el cédigo del articulo, por ejemplo: A68118001).

Para sustituir los ventiladores, los reguladores y cualquier componente eléctrico, es obligatorio desconectar la
alimentacion de la unidad ventilada. Al finalizar la sustitucion, compruebe que el sentido de rotacién del motor sea
correcto. La unidad ventilada ThermoKey incluye instrucciones detalladas para sustituir el componente eléctrico
(manual de instrucciones de los ventiladores, reguladores, controladores, etc.). Si esta documentacién no estuviera

presente, solicitela a la oficina técnica ThermoKey.
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Systeme de Management de la Qualité ISO 9001
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Systeme de Management de la Santé
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LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE ENTIEREMENT TOUTES LES
INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRESENTES INSTRUCTIONS
AVANT LA PHASE DE CONCEPTION ET, DANS TOUS LES CAS, AVANT
D'EFFECTUER TOUTE OPERATION DE DEPLACEMENT, DE DESEMBALLAGE,
DE MONTAGE, DE MISE EN PLACE ET DE MISE EN SERVICE DE LAPPAREIL.

Le Constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage causé a des personnes ou a
des biens résultant de la non-observation des présentes instructions.

L'original du présent manuel est en italien et il se trouve sur le site internet www.thermokey.com

La traduction du manuel en anglais est conforme a l'original et elle se trouve également sur le site
internet www.thermokey.com

Les traductions réalisées peuvent contenir des erreurs. En cas de doutes, référez-vous toujours a
la version originale rédigée en italien ou a sa traduction en anglais.
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IS 1. Istructions de fonctionnement des unités
ventilées

Ce nest quaprés avoir respecté scrupuleusement lensemble des instructions et des avertissements relatifs aux
raccordements hydrauliques et électriques, que l'unité ventilée ThermoKey est préte a l'emploi.

PREMIER DEMARRAGE:

OPERATION 1. Vérifier Iétanchéité de I'installation.

OPERATION 2. Vérifier la propreté de la zone d’installation de I'appareil.
OPERATION 3. Vérifier que l'installation soit correcte.

OPERATION 4. Vérifier I'absence de corps étrangers sur les ventilateurs.

Allumer 1'unité ventilée et vérifier son bon fonctionnement (sens de
OPERATION 5. rotation des ventilateurs, circulation du fluide, absence de vibrations et/
ou de bruits insolites).

1. Pour les modeles dotés de variateur de vitesse / contréleur (uniquement pour un personnel qualifié, possédant les
qualifications techniques requises par le Pays ou l'unité est installée) :

= Il est obligatoire de se conformer aux instructions du variateur / contrdleur, en faisant attention a la présence de
tension pendant le réglage du point de consigne ;

» Il est interdit d6ter la protection en plastique a I'intérieur du variateur et il est obligatoire d'utiliser des chaussures de
sécurité conformes a la norme EN 345, marquées CE de type S1 et des outils avec isolation appropriés a l'utilisation en
présence de tension.

2. Pour les Condenseurs et les Aéroréfrigérants équipés de systéme adiabatique, il est interdit de faire fonctionner le
systéme AFS a vide : il est obligatoire de vérifier que la pompe soit effectivement alimentée avec de leau avant de la

faire démarrer, en assurant une pression d'entrée d'au moins 2,5 bars.
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IS 2. Problémes de fonctionnement des unités

ventilés

Toute sorte d’intervention sur des dispositifs électriques ou mécaniques doit étre préalablement convenue avec
ThermoKey sous peine de déchéance de toute responsabilité relative aux dommages vis-a-vis des personnes, des
animaux ou des biens, aux rendements inférieurs a ceux déclarés et enfin aux Conditions de Garantie.

Toute sorte d’intervention sur 1'unité ventilée ne peut étre exécutée que par un personnel qualifié connaissant les
conditions de projet de celle-ci et ayant obligatoirement lu ce manuel et celui du variateur/contréleur (si présent).

1. Tout composant autre que ceux fournis par ThermoKey peut donner lieu a des dysfonctionnements et comporte
la déchéance de toute responsabilité relative aux dommages vis-a-vis des personnes, des animaux ou des biens, aux

rendements inférieurs a ceux déclarés et enfin aux Conditions de Garantie.

2. En cas de dysfonctionnement de l'appareil et avant toute intervention, il est obligatoire de couper la tension

d’alimentation électrique.

3. En cas de fuites ou pertes de l'appareil installé, vérifiez attentivement la cause a l'aide des moyens disponibles
(détecteurs de fuites, eau et savon, autre) en controlant les zones de soudure des collecteurs et de la vanne thermostatique

et les raccords en général.

4. En cas de bruit excessif, controler la fixation et le cablage des ventilateurs. Vérifiez par ailleurs leur équilibrage et
éliminez les vibrations existantes en remplacant le ventilateur défectueux.

5. En cas de non-fonctionnement d'un ou de plusieurs ventilateurs, assurez-vous que le moteur est bien connecté
électriquement et qu’il nexiste aucun obstacle a la rotation des pales. Si le ventilateur est défectueux, remplacez-le.

6. 11 est conseillé de vérifier au moins tous les six mois, le bon fonctionnement de toutes les parties électriques et

mécaniques en contrdlant les températures de fonctionnement.

7. Pour les Condenseurs et Aéroréfrigérants équipés de systéme adiabatique, en cas de dysfonctionnement des buses,
démontez-les, nettoyez leurs filtres (si présents) et remontez-les.

8. Pour les évaporateurs ventilés équipés du dégivrage, en cas de dysfonctionnement, vérifiez :
- Dégivrage électrique: vérifiez la fonctionnalité et le ciblage de toutes le résistance. En cas de problemes,
remplacez-les.
- Dégivrage a eau: vérifiez le débit et l'augmenter éventuellement s’il savére insuffisant.
- Dégivrage a gaz chaud: vérifiez que la quantité de gaz est suffisante pour dégivrer I'unité ventilée et augmentez
éventuellement le temps de dégivrage.

9. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous a la Notice technique spécifique.
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IS 3. Entretien des unités ventilées

Lentretien est fondamental pour la sécurité et le bon fonctionnement de l'unité ventilée.
1. Il est recommandé de faire effectuer tous les contrdles et les vérifications par un personnel qualifié.

2. Ne jamais intervenir sur la machine avant d’avoir coupé la tension de l'alimentation électrique. Attendre que tous
les ventilateurs soient arrétés.

3. Il est conseillé de vérifier, au moins tous les six mois, l'efficacité des connexions électriques, de la mise a la terre et
des composants soumis a une forte usure (moteurs, interrupteurs, etc.).

4. Il est conseillé de vérifier, au moins tous les six mois, le bon fonctionnement de toutes les parties électriques et mécaniques
en contrdlant les températures de fonctionnement (spécifiées dans les tableaux de calcul ou dans les catalogues).

5. Il est conseillé de nettoyer, au moins tous les six mois, les surfaces des ailettes et des ventilateurs en utilisant
des solutions aqueuses non agressives avec air comprimé a une pression max. de 2 bars et a une distance minimale
de 200 mm, dans le sens perpendiculaire au bloque aileté. Pour nettoyer 'échangeur, portez des vétements et des
protections appropriés. Apres le nettoyage des ailettes, effectuez une analyse visuelle pour identifier les résidus de
saleté possibles ou bien s’il y a des ailettes abimées. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous a la Notice
technique spécifique.

6. Il est conseillé de vérifier, une fois par mois, [état de propreté du bloque aileté.

7. En cas d'arréts prolongés en atmosphere humide, il est conseillé de faire fonctionner les ventilateurs avec une
fréquence mensuelle pendant environ deux heures, de maniére a faire évacuer 'humidité qui sest accumulée
a lintérieur. Dans tous les cas, reportez-vous aux instructions du fournisseur du ventilateur présentes sur l'unité
ventilée. Dans le cas ou ces documents ne seraient pas présents, contactez immédiatement le bureau technique de
ThermoKey pour les obtenir.

8. Il est interdit de marcher et de poser des objets lourds sur le carénage et sur les collecteurs.
9. En outre, il est interdit de poser ou de laisser tout type doutil sur les grilles des ventilateurs.

10. Tous les travaux dentretien ou d’installation réalisés a l'extérieur peuvent étre effectués uniquement siles conditions
météorologiques ne mettent pas en danger la sécurité des travailleurs (pluie, vent, etc.).
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IS 4. Pieces detachées des unités ventilées

Pour I'éventuel remplacement d’un composant, adressez-vous a ThermoKey en vous référant a la plaque d’identification
apposée sur lappareil (référez-vous au Code de I’Article, par exemple : A68118001).

Pour remplacer les ventilateurs, les variateurs et tout composant électrique, il faut obligatoirement débrancher
l'alimentation électrique de I'unité ventilée. A la fin du remplacement, assurez-vous que le sens de rotation du moteur
soit correct. Les instructions détaillées pour le remplacement du composant électrique (instructions-manuel des
ventilateurs, variateurs, controleurs, etc.) sont présentes sur l'unité ventilée ThermoKey. Dans le cas oll ces documents
ne seraient pas présents, contactez immédiatement le bureau technique de ThermoKey pour les obtenir.
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INSTRUKCJE IS

Instrukcje szczegoOtowe
obstugi | konserwacji

System Zarzgdzania Jakoscig ISO 9001
System Zarzadzania Srodowiskowego 1SO 14001
System Zarzgdzania Bezpieczernistwem i Higieng Pracy ISO 45001
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ORYGINALNA WERSJA NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI JEST PO WEOSKU.
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NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZROZUMIEC WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W INSTRUKCJI PRZED PROJEKTOWANIEM | KAZDORAZOWO
PRZED WYKONANIEM WSZELKICH CZYNNOSCI PRZENOSZENIA,
ROZPAKOWYWANIA, MONTAZU, USTAWIANIA | URUCHAMIANIA
URZADZENIA.

Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone w stosunku do osob lub
mienia, powstate na skutek nieprzestrzegania wskazowek zawartych w niniejszym dokumencie.

Oryginalna instrukcja powstata w jezyku wioskim i znajduje sie na stronie internetowej:
www.thermokey.com

Ttumaczenie na jezyk angielski jest zgodne z wersjg oryginalng i znajduje sie na stronie internetowej
www.thermokey.com

Ttumaczenia mogg zawierac¢ btedy — w razie watpliwosci nalezy zawsze odniesS¢ sie do wersji
oryginalnej w jezyku wtoskim i do jej ttumaczenia na jezyk angielski.
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji

TRESC INSTRUKCJI

INSTRUKCJE OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA (IG)

INSTRUKCJE DOTYCZACE PRZENOSZENIA | ROZPAKOWYWANIA (IM)

INSTRUKCJE | DANE TECHNICZNE (TC)

INSTRUKCJE SZCZEGOLOWE OBSLUGI | KONSERWACJI (IS)

Instrukcje szczegélowe obstugi i konserwacji stanowia odrebna czes¢ dla kazdego modelu i ewentualnie, dla kazdej

odrebnej jednostki wentylatorowej, a w ich sktad wchodzg nastepujace elementy:

SPIS TRESCI

IS1. INSTRUKCJE DZIALANIA JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 42
IS2. PROBLEMY W DZIALANIU JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 43
IS3. KONSERWACJA JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 44
IS 4. CZE.SCI ZAMIENNE DO JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 45

MT IS_TK PL 05 2026

Instrukcje IS

PL



ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Instrukcje dziatania jednostek
wentylatorowych

Dopiero po uwaznym zapoznaniu si¢ z wszystkimi instrukcjami i ostrzezeniami dotyczgcymi podlgczen hydraulicznych
i elektrycznych mozna bezpiecznie uzywac jednostki wentylatorowej ThermoKey.

PIERWSZE URUCHOMIENIE:

CZYNNOSC 1. Sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji.

CZYNNOSC 2. Sprawdzi¢ czysto$¢ obszaru instalacji urzadzenia.

CZYNNOSC 3. Sprawdzi¢ prawidtowy montaz.

CZYNNOSC 4. Sprawdzi¢, czy nie wystepuja ciala obce w wentylatorach.

CZYNNOSGC 5. Wilaczy¢ jednostke wentylatorowa, sprawdzajac jej prawidlowe dzialanie (kierunek

rotacji wentylatorow, cyrkulacja ptynu, brak wibracji i/lub niezwyczajnych hatasow).

1. W przypadku modeli wyposazonych w regulator predkosci/kontroler (wylacznie dla wykwalifikowanego personelu
spetniajgcego niezbedne wymogi techniczne ustalone w kraju, w ktérym przeprowadzany jest montaz jednostki):

* obowigzkowo nalezy odnie$¢ si¢ do instrukcji regulatora/kontrolera, zwracajac uwage na wystepowanie napiecia
podczas regulacji “set-point”;

» zabrania si¢ usuwania wewnetrznej ostony plastikowej regulatora; obowigzkowo nalezy stosowaé obuwie ochronne,
zgodnie z normg EN 345, z oznaczeniem CE typu S1 oraz narzedzi z izolacja, odpowiednich do uzytku w przypadku
wystepowania napiecia.

2. W przypadku skraplaczy i chlodnic suchych wyposazonych w system adiabatyczny, zabrania sie uzywania systemu
AFS (Air Fresh System) bez jego napelnienia: obowigzkowe jest sprawdzenie wydajnego zasilania pompy w wode
przed jej uruchomieniem, gwarantujac ci$nienie wlotowe co najmniej 2,5 bar.
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji

IS 2. Problemy w dziataniu jednostek
wentylatorowych

Jakikolwiek rodzaj interwencji w obrebie urzqdzeti elektrycznych lub mechanicznych musi zostac uprzednio uzgodniony
z firmg ThermoKey pod rygorem wygasniecia wszelkiej odpowiedzialnosci dotyczgcej szkéd 0séb, zwierzgt lub rzeczy,
obnizenia osiggow w stosunku do osiggow deklarowanych, a takze pod rygorem wygasniecia Warunkow gwarancji.

Jakikolwiek rodzaj interwencji w obrebie jednostki wentylatorowej ma byé wykonywany wylgcznie przez personel
wykwalifikowany, ktory posiada wiedze na temat warunkow projektowych i obowigzkowo zapoznal si¢ z niniejszg
instrukcjq oraz z instrukcjg regulatora/kontrolera (jesli wystepuje).

1. Komponenty inne niz dostarczone przez ThermoKey moga stac si¢ przyczyna nieprawidiowego dziatania i powoduja
wygasniecie wszelkiej odpowiedzialnosci dotyczacej szkdd osdb, zwierzat lub rzeczy, obnizenia osiggéow w stosunku
do osiggdéw deklarowanych, a takze wygas$niecie Warunkéw gwarancji.

2. W przypadku nieprawidtowego dzialania urzadzenia i przed jakakolwiek interwencja obowigzkowe jest odlaczenie
napiecia zasilania elektrycznego.

3. W przypadku wyciekéw lub nieszczelnoéci zamontowanego urzadzenia sprawdzi¢ uwaznie ich przyczyne przy
pomocy dostepnych srodkéw (wykrywacze nieszczelnosci, woda i mydlo, inne), sprawdzajac miejsca spawania
kolektoréw, zaworu termostatycznego i innych zlaczy.

4. W przypadku zbyt gloénej pracy sprawdzi¢ prawidlowe mocowanie i okablowanie wentylatoréw. Ponadto sprawdzi¢
ich wywazenie i usungé wystepujace wibracje, wymieniajac wadliwy wentylator.

5. W przypadku gdy nie dziala jeden lub wiecej wentylatordw, upewnic sie, czy silnik jest prawidtowo podtaczony pod wzgledem
elektrycznym i czy nie wystepuje nic, co mogloby zablokowac rotacje topatek. Jesli wentylator okazal si¢ wadliwy, wymienic¢ go.

6. Zaleca si¢ sprawdzanie co najmniej raz na sze$¢ miesiecy prawidtowego dziatania wszystkich czesci elektrycznych i
mechanicznych, sprawdzajac temperature dziatania.

7. W przypadku skraplaczy i chtodnic suchych wyposazonych w system adiabatyczny, w razie nieprawidlowego
dzialania zraszaczy, przystapi¢ do ich demontazu, czyszczenia filtrow (jesli wystepujg) oraz ponownego montazu.

8. W przypadku nieprawidlowego dzialania chlodnic wyposazonych w system odtajania sprawdzié:
- Odtajanie elektryczne: sprawdzi¢ dzialanie i podlaczenie wszystkich grzatek. Ewentualnie wymienic je.
- Odtajanie woda: sprawdzi¢ przeplyw wody, ewentualnie zwigkszajac go, jesli okaze si¢ niewystarczajacy.
- Odtajanie goracym gazem: sprawdzié, czy ilo§¢ gazu jest wystarczajaca do odtajania jednostki wentylatorowej,
ewentualnie zwigkszajac czas odtajania.

9. Wiecej informacji znajduje sie w odpowiednim Biuletynie technicznym.
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 3. Konserwacja jednostek wentylatorowych

Konserwacja jest zasadnicza dla bezpieczeristwa i dla prawidlowego dzialania jednostki wentylatorowej.

1. Zaleca sig, by kontrole i inspekcje byly wykonywane przez wykwalifikowany personel.

2. Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek interwencji w obrebie urzadzenia przed odcieciem napiecia zasilania
elektrycznego. Odczeka¢, az wszystkie wentylatory sie zatrzymaja.

3. Zaleca si¢ sprawdzanie co najmniej raz na sze$¢ miesiecy wydajnosci potaczen elektrycznych, uziemienia oraz
komponentéw narazonych na najwieksze zuzycie (silniki, wylaczniki itd.).

4. Zaleca si¢ sprawdzanie co najmniej raz na sze$¢ miesiecy prawidlowego dzialania wszystkich czesci elektrycznych
i mechanicznych, sprawdzajac temperature dziatania (ktéra zostata podana w tabelach obliczen lub w katalogach).

5. Zaleca si¢ czyszczenie co najmniej raz na sze§¢ miesiecy powierzchni bloku lamelowego i wentylatoréw przy uzyciu
roztworéw wodnych nieagresywnych i sprezonego powietrza o ci$nieniu maks. 2 bar w odleglo$ci minimum 200
mm w kierunku prostopadtym do wymiennika lamelowego. Podczas czyszczenia wymiennika uzywaé odpowiedniej
odziezy i zabezpieczen. Po czyszczeniu wymiennika wykona¢ ogledziny, by wykry¢ ewentualne pozostatoéci brudu lub
wystepowanie uszkodzonych lamel. Wiecej informacji znajduje sie w odpowiednim Biuletynie technicznym.

6. Zaleca si¢ sprawdza¢ raz na miesigc stan oczyszczenia wymiennika lamelowego.

7. W przypadku diugich przestojow maszyny w wilgotnym otoczeniu zaleca si¢ uruchamianie wentylatoréw raz na
miesigc na okoto dwie godziny, by odparowa¢ wilgo¢ nagromadzong wewnatrz.

W kazdym przypadku nalezy odnie$¢ sie do instrukcji producenta wentylatora, znajdujacych sie na jednostce
wentylatorowej. Jedli brakuje takiej dokumentacji, nalezy poprosi¢ o nig w biurze technicznym firmy ThermoKey.

8. Zabrania si¢ chodzenia po oslonie i kolektorach oraz opierania si¢ o te elementy.
9. Zabrania si¢ rowniez opierania oraz pozostawiania wszelkich narzedzi na kratkach wentylatora.

10. Wszystkie prace konserwacyjne lub instalacyjne wykonywane na zewnatrz moga by¢ przeprowadzane wylacznie
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, ktére nie zagroza bezpieczenstwu pracownikéw (deszcz, wiatr itd.).
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji

IS 4. CzesSci zamienne jednostek
wentylatorowych

W celu ewentualnej wymiany komponentu nalezy skontaktowac si¢ z firmg ThermoKey, odnoszgc si¢ do tabliczki

znamionowej, ktora znajduje si¢ na urzqdzeniu (nalezy odnies¢ si¢ do Kodu artykutu, np.: A68118001).

W celu wymiany wentylatoréw, regulatoréow i wszelkich innych komponentéw elektrycznych, obowigzkowe jest
odlgczenie zasilania jednostki wentylatorowej. Po zakonczeniu wymiany sprawdzi¢ prawidtowos$¢ kierunku obrotow
silnika. Szczegdétowe instrukcje dotyczace wymiany komponentu elektrycznego (instrukcje dotyczace wentylatorow,
regulatoréw, kontroleréw itd.) znajduja si¢ na jednostce wentylatorowej ThermoKey. Jesli brakuje takiej dokumentacji,
nalezy poprosi¢ o nig w biurze technicznym firmy ThermoKey.
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji Handbé&cker IS

ThermoKeye

Heat Exchange Solutions

HANDBOCKER IS

Specifika instruktioner for
anvandning och underhall

Kvalitetsledningssystem 1SO 9001
Miljéledningssystem ISO 14001
Arbets-, halso- och sakerhetshanteringssystem ISO 45001
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NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZROZUMIEC WSZYSTKIE INFORMACJE
ZAWARTE W INSTRUKCJI PRZED PROJEKTOWANIEM | KAZDORAZOWO
PRZED WYKONANIEM WSZELKICH CZYNNOSCI PRZENOSZENIA,
ROZPAKOWYWANIA, MONTAZU, USTAWIANIA | URUCHAMIANIA
URZADZENIA.

Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w stosunku do 0sob lub
mienia, powstate na skutek nieprzestrzegania wskazowek zawartych w niniejszym dokumencie.

Oryginalna instrukcja powstata w jezyku wioskim i znajduje sie na stronie internetowej:
www.thermokey.com

Ttumaczenie na jezyk angielski jest zgodne z wersjg oryginalng i znajduje sie na stronie internetowej
www.thermokey.com

Ttumaczenia moga zawierac btedy — w razie watpliwosci nalezy zawsze odniesé¢ sige do wersji
oryginalnej w jezyku wtoskim i do jej ttumaczenia na jezyk angielski.
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji

MANUALENS UPPBYGGNAD ANGES ENLIGT NEDAN

Handbdcker IS

INSTRUKCJE OGOLNE DOTYCZACE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA (IG)

INSTRUKCJE DOTYCZACE PRZENOSZENIA | ROZPAKOWYWANIA (IM)

INSTRUKCJE | DANE TECHNICZNE (TC)

INSTRUKCJE SZCZEGOLOWE OBSLUGI | KONSERWACJI (IS)

"Sarskilda anvdndnings- och underhallsanvisningar"”, dr specifika f6r varje modell och eventuellt fér varje enhet,

inkluderar:

INDEX

IS1. INSTRUKCJE DZIALANIA JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 42
IS2. PROBLEMY W DZIALANIU JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 43
IS3. KONSERWACJA JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 44
IS4. CZESCI ZAMIENNE DO JEDNOSTEK WENTYLATOROWYCH 45
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Flaktenhet Driftanvisningar

Flaktenheten 4r endast klar f6r anvandning efter noggrant uppfyllelse av alla instruktioner och varningar géllande

dess vatskeanslutningar och elektriska anslutningar.

FORSTA UPPSTART

CZYNNOSC 1.  Sikerstill att anliggningen ar tit.

CZYNNOSC 2.  Kontrollera att det 4r rent p installationsplatsen.
CZYNNOSC 3.  Kontrollera att enheten ér korrekt installerad.

CZYNNOSC 4.  Kontrollera att inga frimmande foremal finns pa flaktarna.

CZYNNOSC 5.  Sl3 till fliktarna och sikerstill att de arbetar som de skall (kontrollera rotationsriktning,
vatskeflode, forekomsten av onormala vibrationer och ljud).

1. Om den aktuella modellen dr utrustad med en hastighetsregulator (endast for kvalificerad personal som har den
nodvindiga tekniska kvalifikationer, enligt vad som foreskrivs i de lagar och bestimmelser som giller i landet dar
enheten ar installerad):

» Det dr obligatoriskt att kontrollera i instruktionsinstruktionerna och var uppmérksam nir du anger borvardet nar
systemet dr aktivt.

» Det dr forbjudet att ta bort plastskyddet inuti regulatorn. Det dr obligatoriskt att bara sikerhetsskor, typ S1,

» CE-mirkning, i 6verensstimmelse med standard EN345, och att anvinda isolerade verktyg vid arbete med elektrisk

stromsatta system / apparater.

2. Om kondensorer och kylmedelkylare utrustade med adiabatiskt kylsystem &r det forbjudet att kora AFS-systemet
ndr vitskesystemet dr tomt. Kontrollera att pumpen verkligen har vitska att pumpa innan den startas och att

ingdngstrycket 4r minst 2,5 bar.
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji Handbé&cker IS

IS 2. Flaktenhet driftproblem

Alla typer av ingrepp pd elektriska eller mekaniska anordningar mdste prelimindrt avstimmas med ThermoKey.

Underlatenhet att géra detta, befriar foretaget frdan ndagot som helst ansvar for skador pa ménniskor och / eller djur, skador
pa egendom eller sdmre avgiven prestanda idn vad som angivits. I detta fall giller inte heller garantibetingelserna.

Alla typer av service pa fliktenheten ska utforas enbart av kvalificerad personal som dr vil insatt i systemets konstruktion
och madste ha list den hiir handboken och handboken for regulatorn (om sddan finns i aggregatet).

1.Anvindning av komponenter pa annat sitt 4n vad ThermoKey foreskriver kan orsaka funktionsfel och i sadant fall
befrias foretaget fran nagot som helst ansvar for skador pa méanniskor och / eller djur, skador pd egendom eller sdmre
prestanda dn deklarerat och garantibetingelserna ar inte ldngre ar tillampliga.

2. I hindelse av fel i apparaten, och fore alla typer av service, maste stromforsorjningen vara avstangd.

3. I hiandelse av lickage eller spill fran den installerade enheten, undersok forsiktigt orsaken genom att anvidnda den
tillgdngliga utrustningen (lickagedetektor, tvél-/sapvatten eller motsvarande medel) och kontrollera sarskilt vid
svetspunkterna pa topparna och vid eventuell termostatventil och anslutningarna i allménhet.

4. Vid onormalt ljud, kontrollera att flaktarna ar ordentligt fasta och kapslade. Kontrollera dven deras balansering och
eliminera onormala vibrationer genom att byta ut eventuella defekta flédktar.

5. Om en eller flera flaktar inte fungerar, kontrollera att motorn &r korrekt elektriskt ansluten och att inget frimmande foremal
hindrar fldktbladens rotation. Byt ut flakten om den visar sig vara defekt.

6. Det rekommenderas att testa korrekt funktion av alla elektriska och mekaniska delar atminstone var sjatte manad genom
kontroll av driftstemperaturerna.

7. Vid fel i munstyckena i adiabatiska system om detta dr monterat pa kylmedelkylare och kondensorer, fortsitt med
demontering och rengoéring av filtren (om detta finns) och dtermontera munstyckena.

8. Enhetskylare - Vid funktionsfel i avfrostningssystemet kontrollera f6ljande:
- Elektriskt avfrostningssystem: Kontrollera att alla virmare 4r fungerar korrekt och att de dr anslutna. Byt dem om
nodvindigt.
- Vattenavfrostningssystem: Kontrollera vattenflodet och 6ka det om det inte ar tillrackligt.
- Hetgasavfrostningssystem: Kontrollera att méngden gas ér tillracklig for att tina upp fliktenheten. Om inte, 6ka
avfrostningstiden.

9. For ytterligare detaljer hanvisas till den specifika tekniska bulletinen.
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IS 3. Flaktenhet Underhall

Underhdll dr viktigt for bdade sikerhet och fliktenhetens funktion.

1. Kontroll och provning ska utforas av kvalificerad personal.
2. Servicen ér forbjuden innan den elektriska anslutningen har brutits. Vinta tills alla flaktar har stannat helt.

3. Effektiviteten hos de elektriska ledningarna, jordningssystemet och delar som mest utsitts for slitage (motorer,
elvirmare, stromstdllare etc.) maste kontrolleras minst var sjatte manad.

4. Korrekt funktionalitet pa alla elektriska och mekaniska delar maste testas minst var sjitte ménad genom att
kontrollera driftstemperaturerna (anges i berakningsdiagrammen eller i katalogerna).

5. Det rekommenderas att rengdra ytorna pa bade flanspaketet och fldktarna minst var sjitte manad med hjilp av icke-
aggressiva, vattenbaserade rengdringslosningar med tryckluft pa max. tryck pa 2 bar och pa ett avstand 6verstigande
200 mm, vinkelratt mot flanspaketet. Vid rengoring av vixlaren ska du bara lampliga skyddsklader och personskydd.
Efter rengéring av flanspaketet, utfor en visuell kontroll for att hitta mojliga spar av smutsrester eller skadade flansar.
For ytterligare detaljer hanvisas till den tekniska bulletinen.

6. Det dr lampligt att kontrollera flaktpaketets rengdringsbehov varje méanad.

7. Vid langvarig avstingning i fuktig atmosfir, rekommenderas det att kora flakten en gdng i manaden i ca tva timmar
for att foranga eventuell fukt inuti flikten. Studera och referera i alla fall till instruktionerna fran flikttillverkaren
monterad pa flaktenheten. Om dessa dokument saknas, fraga ThermoKeys Tekniska avdelning f6r en kopia.

8. Det ér forbjudet att gé eller placera laster pa holjet och fordelarroren.
9. Det dr dven forbjudet att placera eller limna nagot verktyg pa fliktgallret.

10. Allt underhalls- och installationsarbete fir endast genomféras om vidderfoérhallandena dr s att man undviker risk

for operatorens sdkerhet (regn, vind, etc.).
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IS - Instrukcje szczegdtowe obstugi i konserwacji Handbé&cker IS

|S 4. Flaktenhet Reservdelar

Nir en komponent behover bytas, kontakta ThermoKey S.p.A. och hinvisa till mdrkskylten pd enheten
(se artikelnummer, t.ex. A68118001).

For att byta ut fliktar, styrenheter och elektriska komponenter, koppla loss stromforsorjningen till flaktenheten. Efter
utbyte, kontrollera motorns rotationsriktning. Detaljerade anvisningar f6r byte av el-komponenter (instruktionsbok
for flaktar, styrenheter, etc.) finns tillsammans med ThermoKey-flaktenheten. Om

Dessa dokument saknas, fraga ThermoKeys Tekniska avdelning f6r en kopia.
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IS - Specifické pokyny pro pouziti a 4drzbu Manualy IS

ThermoKeye

Heat Exchange Solutions

Specifické pokyny
pro pouziti a udrzbu

Systém fizeni kvality 1ISO 9001
Systém environmentalniho fizeni ISO 14001
Systém fizeni bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci ISO 45001
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POZORNE SI PRECTETE A UJISTETE SE, ZE ROZUMITE

VSEM INFORMACIM UVEDENYM V TECHTO POKYNECH PRED
NAVRHOVANIM A V KAZDEM PRIPADE PRED JAKOUKOLI MANIPULACI
ROZBALENIM, MONTAZi, UMISTENIM A UVEDENIM TETO

JEDNOTKY DO PROVOZU.

Vyrobce odmita veSkerou odpovédnost za zranéni osob nebo Skody na majetku
vzniklé nedodrzenim pokynu v tomto dokumentu.

Pdvodni verze tohoto navodu byla sepsana v italstiné a je k dispozici na naSich webovych strankach:
www.thermokey.com

Anglicka verze je vérnym prekladem originalu a je k dispozici na naSich webovych strankach:
www.thermokey.com

Preklady mohou obsahovat chyby. V pfipadé pochybnosti vzdy nahlédnéte do puvodni verze v italstiné
nebo do jejiho anglického prekladu.
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STRUKTURA PRIRUCKY JE UVEDENA ZDE

IS - Specifické pokyny pro pouziti a 4drzbu

OBECNE POKYNY PRO BEZPECNE POUZITI (IG)

POKYNY PRO ZACHAZENI A VYBALENI (IM)

POKYNY A TECHNICKE SPECIFIKACE (TC)

POKYNY PRO SPECIFICKE POUZITi AUDRZBU (IS)
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ThermoKey Spa Heat Exchange Solutions

IS 1. Navod k provozu ventilatoru

Jednotka ventilatoru je pfipravena k pouziti az po peclivém dodrzeni vsech pokynt a varovani tykajicich se jeji
hydrauliky a elektrickych zapojeni.

PRVNi SPUSTENI

PROVOZ 1. Ubezpecte se, ze zatizeni tésni.

PROVOZ 2. Zkontrolujte, zda je oblast instalace jednotky cista.

PROVOZ 3. Zkontrolujte spravnost instalace.

PROVOZ 4. Zkontrolujte, zda na ventilatorech nejsou cizi predméty.

PROVOZ 5. Zapnéte jednotku ventilatoru a ujistéte se, Ze je v dobrém provoznim

stavu (zkontrolujte smér otaceni ventilatoru, prutok kapaliny, absenci
vibraci ¢i neobvykly hluk).

1. Je-li doty¢ny model vybaven reguldtorem otacek (pouze pro kvalifikovany personal, ktery ma potfebnou
technickou kvalifikaci pfedepsanou zakony zemé, kde je jednotka instalovéna):

* je bezpodminec¢né ridit se instrukcemi pro fidici jednotku a dévat pozor pfi zadavani zddané hodnoty, kdyz je systém
pod napétim;

* je zakazano odstranovat plastovou ochranu uvnitf reguldtoru; je povinné nosit bezpec¢nostni obuv typu S1 nesouci
oznaceni CE v souladu s normou EN345 a pfi praci na elektrickych systémech/zatizenich pod napétim pouzivat izolované
nastroje.

2. V ptipadé kondenzatorid a suchych chladi¢i vybavenych adiabatickym systémem je zakdzano provozovat systém
AFS na volnobéh. Pred spusténim zkontrolujte, zda je cerpadlo skutecné napdjeno vodou a zda je vstupni tlak alespon
2,5 baru.
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IS 2. Provozni problémy s ventilatorem

Libovolny druh servisu na elektrickych nebo mechanickych zafizenich musi byt predem dohodnut s ThermoKey. JestlizZe

se tak nestane, bude spolecnost zbavena odpovédnosti za tirazy osob (i zvitat, Skody na majetku nebo vykonnost nizsi
neZ deklarovanou. V takovém pripadé jiz nebudou platit ani zdrucni podminky.

Jakykoli typ servisu na ventildtorové jednotce musi byt provddén pouze kvalifikovanym persondlem, ktery je obezndmen
s jejimi konstrukcénimi podminkami, nacetl si tento ndvod a ndvod pro #idici jednotku (byly-li doddny).

1. Pouziti soucdsti odlisnych od téch, které dodava ThermoKey, mtize zpiisobit poruchu a vést ke ztraté platnosti
odpovédnosti za tirazy osob a/nebo zvifat, $kody na majetku nebo vykonnost horsi, nez byla deklarovana, a zneplatnéni
zarucnich podminek.

2.V pripadé poruchy zatizeni a pred jakymkoli druhem servisu je tfeba odpojit napajeni.

3.V ptipadé prisaku nebo tiniku z instalované jednotky peclivé zjistéte pri¢inu pomoci dostupného vybaveni (detektor
netésnosti, voda a mydlo, ekvivalentni prostfedky) a zkontrolujte svafovaci body na ¢elnich ¢astech a termostatickém
ventilu a spoje obecné.

4. V pripadé nadmérného hluku zkontrolujte, zda jsou ventildtory fadné pfipevnény a zapojeny. Zkontrolujte také
jejich vyvazeni a odstrante stavajici vibrace vyménou vadného ventilatoru.

5. Pokud jeden nebo vice nez jeden ventilator nefunguje, provérte spravné elektrické pripojeni motoru a mozné
prekazky branici rotaci ¢epele. Je-li ventilator vadny, vymérite jej.

6. Doporucuje se otestovat spravnou funkci vsech elektrickych a mechanickych ¢asti nejméné kazdych Sest mésicti tak,
ze zkontrolujete provozni teploty.

7.V ptipadé poruchy trysek adiabatického systému namontovanych na suchych chladi¢ich a kondenzatorech provedte
demontaz, ¢isténi filtri (jsou-li pfitomny) a opétovnou montaz trysek.

8. Chladici jednotky - v ptipadé poruchy systému odmrazovani zkontrolujte nasledujici:
- Elektrické odmrazovani: zkontrolujte spravnou funkci a pfipojeni vSech ohfivacu. V ptipadé potteby je vyménte.
- Vodni odmrazovani: zkontrolujte priitok vody a nedostacuje-li, zvyste jej.
- Odmrazovani horkym plynem: zkontrolujte, zda je mnozstvi plynu dostate¢né k odmrazeni jednotky ventilatoru.
Jestlize nyni, prodluzte dobu odmrazovani.

9. Dal$i podrobnosti najdete v prislusném technickém véstniku.
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IS 3. Udrzba ventilatoru

Udrzba md zdsadni vyznam jak pro bezpecnost, tak pro spravnou funkci jednotky ventildtoru.

1. Kontroly a zkousky musi provadét kvalifikovany personal.

2. Servis na jednotce se smi provadét az po odpojeni od napdjeni. Vyckejte, dokud se vSechny ventilatory daplné

nezastavi.

3. U¢innost elektroinstalace, uzemnovaciho systému a dily nejnachylnéjsi k opotfebeni (motory, elektrické ohfivace,

spinace atd.) je tfeba kontrolovat nejméné kazdych $est mésicu.

4. Spravnou funkci vsech elektrickych a mechanickych ¢asti je tfeba otestovat nejméné kazdych Sest mésici tak, ze se
zkontroluji provozni teploty (uvedené ve vypoctovych tabulkdch nebo katalozich).

5. Doporucuje se Cistit povrchy Zebrovaného pouzdra i ventilator nejméné kazdych $est mésict neagresivnimi roztoky
na bazi vody aplikovanymi stla¢enym vzduchem o max. tlaku 2 bary a na vzdalenost vét$i nez 200 mm, kolmo na
zebrované pouzdro. Pti ¢i$téni vyméniku noste vhodny odév a pfislusné ochranné pomiucky. Po vycisténi Zebrovaného
pouzdra provedte vizualni kontrolu, abyste nasli pfipadné mozné stopy zbytkl necistot nebo poskozenych Zeber. Dalsi
podrobnosti najdete v pfislusném technickém véstniku.

6. Cistotu zebrovaného pouzdra se doporucuje kontrolovat kazdy mésic.

7. V ptipadé dlouhodobého odstaveni ve vlhké atmosféfe se doporucuje spustit ventilator jednou za mésic na dobu
priblizné dvou hodin, aby se odpaftila vlhkost uvnitf. V kazdém pripadé postupujte podle pokynt vyrobce ventilatoru
pripevnénych na ventilatorové jednotce. Jestlize tyto dokumenty chybi, pozadejte technické oddéleni ThermoKey o

kopii.
8. Chize nebo pokladani biemen na obal a celni ¢ast je zakdzano.
9. Je rovnéz zakazano umistovat nebo ponechavat jakykoli nastroj na mrizkach ventilatoru.

10. Veskeré udrzbarské a instalaéni prace se sméji provadét pouze tehdy, kdyz povétrnostni podminky neohrozuji

bezpecnost technika (dést, vitr atd.).
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IS - Specifické pokyny pro pouziti a 4drzbu

IS 4. Nahradni dily pro ventilatory

Pokud je tieba vyménit nékterou soucdst, obratte se na ThermoKey SpA a odvolejte se na identifikacni stitek na zarizeni
(uvedte kéd polozky napt. A68118001).

Chcete-li vyménit ventilatory, fidici jednotky a elektrické soucasti, odpojte napdjeni jednotky ventilatoru. Po
vyméné zkontrolujte spravny smér otaceni motoru. Podrobné pokyny pro vyménu elektrickych soucasti (navod k
pouziti ventilatord, fidicich jednotek atd.) jsou doddvany spolecné s jednotkou ventildtoru ThermoKey. Jestlize tyto

dokumenty chybi, pozadejte technické oddéleni ThermoKey o kopii.
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IS - Specialis izemeltetési és karbantartasi utasitasok Kézikényvek IS

ThermoKeye

Heat Exchange Solutions

KEZIKONYVEK IS

Specialis Uzemeltetési
és karbantartasi
utasitasok

ISO 9001 Minbségiranyitasi rendszer
ISO 14001 Kdérnyezetiranyitasi rendszer

ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsagiranyitasi rendszer

MT IS_TK HU 05 2026

EZEN UTASITASOK EREDETI
NYELVE AZ OLASZ
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MO002
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MO001

Wo001

OLVASSA EL GONDOSAN, ES ALAPOSAN ERTSE MEG A JELEN
UTASITASOKBAN ADOTT OSSZES INFORMACIOT, MIELOTT
MEGTERVEZNE ES - MINDEN ESETBEN - MIELOTT VEGREHAJTANA
BARMILYEN MOZGATAST, KICSOMAGOLAST, OSSZESZERELEST,
ELHELYEZEST, UZEMBE HELYEZEST ES UZEMELTETEST, AMELYBEN
AZ EGYSEG ERINTETT.

A gyarté nem vallal felel6sséget olyan személyi sérulésekért vagy anyagi karokért,
amelyek a jelen dokumentumban szerepl6 javallatok figyelmen kivul hagyasabdl erednek.

A jelen kézikdnyv eredeti valtozata olasz nyelvii, és megtalalhaté a webhelylinkon:
www.thermokey.com

Az angol forditas megfelel az eredetinek, és megtalalhaté a webhelyinkdn:

www.thermokey.com

A forditasok hibakat tartalmazhatnak. Kétség esetén mindig tekintse meg az eredeti olasz valtozatot
vagy az angol forditasat.
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IS - Specialis izemeltetési és karbantartasi utasitasok Kézikényvek IS

AZ ALABBIAK iRJAK LE A KEZIKONYV SZERKEZETET

ALTALANOS BIZTONSAGI ES HASZNALATI UTASITASOK (IG)
UTASITASOK A MOZGATASHOZ ES A KICSOMAGOLASHOZ (IM)
UTASITASOK ES MUSZAKI ADATOK (TC)

SPECIALIS UZEMELTETESI ES KARBANTARTASI UTASITASOK (IS)

Az egyes modellekre és esetleg egyes egységre vonatkoz6 ,,Specidlis hasznalati és karbantartasi utasitdsok” a kovetkezdket
tartalmazzak:

TARGYMUTATO

IS 1. VENTILATOREGYSEG - HASZNALATI UTASITASOK 63
IS 2. VENTILATOREGYSEG - UZEMELTETESI PROBLEMAK 64
IS 3. VENTILATOREGYSEG — KARBANTARTAS 65
IS 4. VENTILATOREGYSEG - POTALKATRESZEK 66
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IS 1. Ventilatoregyseg — hasznalati utasitasok

A ventilatoregység csak akkor all készen a hasznalatra, ha pontosan kovette a hidraulikai és villamos bekotésre
vonatkozd Osszes utasitast és figyelmeztetést.

ELSO INDITAS

1. MUVELET Gy6z6djon meg arrdl, hogy a berendezés szoros.

2. MOVELET Ellendrizze, hogy az egység telepitési teriilete tiszta-e.

3. MOVELET Ellendrizze a megfelel6 telepitést.

4. MUVELET Ellendrizze, hogy talalhatd-e idegen anyag a ventilatorokon.

5. MUVELET Kapcsolja be a ventilatoregységet, és gy6z6djon meg arrol, hogy jo

allapotban van (ellendrizze ventilator forgasi iranyat, a folyadékaramlast,
és hogy nem észlel-e rezgéseket és/vagy szokatlan zajt).

1. Ha a széban forgé modell fordulatszamszabalyozdval van felszerelve (csak képesitett személyzet, aki rendelkezik a
sziikséges miiszaki képesitésekkel, az egység telepitési orszaganak jogszabdlyai szerint):

» kotelezd a szabalyozd utasitasainak betartasa és az alapjel koriiltekinté megadasa, mivel a rendszer fesziiltség alatt van;
» tilos eltdvolitani a szabalyozoén beliili mtianyag véddelemet; kotelez6 az S1 tipusu, CE-jeloléssel ellatott biztonsagi
labbeli viselete, az EN345 szabvdnynak megfelelden, és a szigetelt szerszamokat haszndlata, amikor fesziiltség alatt 4llo
elektromos rendszereken/késziilékeken kell dolgozni.

2. Adiabatikus rendszerrel ellatott kondenzatorok és szdraz hiitdk esetében tilos az AFS-rendszert
tresjaratban miikodtetni. Az inditds el6tt ellendrizze, hogy a szivattyt valoban vizzel van-e ellatva, és hogy a bemeneti
nyomas legalabb 2,5 bar.
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IS - Specialis izemeltetési és karbantartasi utasitasok Kézikényvek IS

IS 2. Ventilatoregység — Uzemeltetési problémak

Az elektromos vagy mechanikus eszkézok bdrmilyen szervizelésérdl elGzetesen egyeztetni kell a ThermoKeyjel. Ennek
elmulasztdsa mentesiti a vdllalatot minden felelGsség alol az emberek és/vagy dllatok sériilései, a vagyoni kdrok és a
névlegesnél alacsonyabb teljesitmény tekintetében. Ebben az esetben a garancidlis feltételek sem érvényesek.

A ventildtoregység bdarmilyen jellegii szervizelését kizdrélag képesitett személyzet végezheti el, aki tisztdban van az
egység felépitésével, és elolvasta ezt a kézikonyvet és a vezérlé kézikonyvét (ha van ilyen).

1. A ThermoKey altal szallitottaktol eltérd alkatrészek hasznalata meghibdsodast okozhat, felmenti a gyartét
minden felelésség aldl az emberek és vagy dllatok sériilései, az anyagi karok és a névlegesnél gyengébb teljesitmény
tekintetében, és érvényteleniti a garancialis feltételeket.

2. A késziilék meghibdsodasa esetén és barmilyen szervizelés el6tt le kell valasztani az aramellatast.

3. Ha a telepitett egység szivarog vagy folyadék 6mlik ki beléle, a rendelkezésre allo berendezések
(szivargasérzékeld, viz és szappan, egyenértékl eszkozok) segitségével gondosan tarja fel az okot, és ellendrizze a
kollektorok és a termosztatikus szelep hegesztési pontjait, és altalaban a csatlakozasokat.

4. Tulzott zaj esetén ellendrizze a ventilatorok megfeleld rogzitését és kabelezését. Ellenérizze a kiegyensulyozasukat
is, és a hibds ventilatorok cseréjével sziintesse meg a rezgéseket.

5. Ha egy vagy tobb ventildtor nem mukdédik, ellendrizze a motor villamos bekotését, és hogy akadalyozza-e valami
a lapatok forgasat. Cserélje ki a ventilatort, ha hibasnak bizonyul.

6. Ajanlatos legalabb félévente ellendrizni az 6sszes elektromos és mechanikus alkatrész megfelel6 miikodését
az lizemi homérséklet ellendrzésével.

7. Az adiabatikus rendszer szaraz hiit6kre és kondenzatorokra szerelt fivékainak meghibdsoddsa esetén szerelje szét,
tisztitasa meg a szlir6ket (ha van ilyen), és szerelje vissza a fuvokakat.

oo

8. A hiit6egység jégtelenité rendszerének meghibasodasa esetén ellendrizze a kovetkezdket:
- lektromos jégtelenité rendszer: ellendrizze az sszes flitdberendezés megfelel6 mikodését és csatlakozasat.
Sziikség esetén cserélje ki dket.
- Vizes jégtelenité rendszer: ellendrizze a viz dramlasi sebességét, és novelje, ha nem elégséges.
- Forré gazasjégtelenitd rendszer: ellendrizze, hogy a gdzmennyiség elegend§-e a ventilatoregység jégtelenitéséhez.
Ha nem, akkor névelje a jégtelenitési idét.

9. Tovabbi részletek az adott miiszaki kdzleményben talalhatdk.
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IS 3. Ventilatoregyseg — karbantartas

A karbantartds elengedhetetlen mind a biztonsdg, mind a ventildtoregység megfelel6 miikodése szempontjdbol.
1. Az ellendrzéseket és vizsgalatokat képesitett személyzetnek kell elvégeznie.
2. Az egység szervizelése tilos az dramellatdst levalasztasa el6tt. Varjon, amig az Gsszes ventilator teljesen ledll.

3. Az elektromos vezetékeket, a f6ldeld rendszert és a tobbnyire kopasnak kitett alkatrészeket (motorok, elektromos
futéelemek, kapcsoldk stb.) legalabb félévente ellendrizni kell.

4. Az 6sszes elektromos és mechanikus alkatrész megfeleld mtikodését legalabb félévente ellendrizni kell az
tizemi hémérsékletek (a szamitasi tablazatokban vagy a kataldgusokban meghatarozottak) ellenérzésével.

5. Javasoljuk, hogy legaldbb félévente tisztitsa meg a bordazott egység és a ventildtorok felilletét, nem agressziv,
vizalapu oldatokkal, stiritett levegével max. 2 bar nyomason és 200 mm-t meghaladé tdvolsagrol, merdlegesen a
bordazott egységre. A hécseréld tisztitdsakor viseljen megfelelé ruhdzatot és védéfelszerelést. A bordazott egység
tisztitdsa utdn, végezzen szemrevételezést, hogy szennyezédéseket és a sériilt borddkat keressen. A tovabbi részletek a
konkrét miiszaki kozleményben talalhatok.

6. Célszert havonta ellendrizni a bordazott egység tisztasagat.

7. Hosszan tartd, nedves atmoszféraban toltott allasid6 esetén havonta egyszer, kb.

2 6ran at ajanlott jaratni a ventildtort, hogy a benne 1év6 nedvesség elparologjon. Minden esetben olvassa el a gyarto
ventilatoregységen talalhaté utasitdsait. Ha ezek a dokumentumok hidnyoznak, kérjen masolatot a ThermoKey
miszaki osztalyatol.

8. Tilos jarni, vagy terhet rakni a hdzra és a kollektorokra.
9. Tilos barmilyen szerszamot a ventilator racsaira helyezni.

10. Barmilyen karbantartdsi és szerelési munkat csak akkor szabad elvégezni, ha az id6jardsi koriilmények
nem veszélyeztetik az tizemeltet$ biztonsagat (esd, szél stb.).
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IS 4. Ventilatoregységek — potalkatrészek

Ha egy alkatrészt ki kell cserélni, vegye fel a kapcsolatot a ThermoKey SpA-val, és hivatkozzon az egység azonosito
tabldjdra (ldsd a cikkszdmot, példdul A68118001).

A ventilatorok, vezérl6k és elektromos alkatrészek cseréjéhez valassza le a ventilatoregység dramellatasat. A

csere utan ellendrizze a motor helyes forgasirdnyat. A részletes utasitisok az elektromos alkatrészek cseréjéhez
(a ventilatorok, vezérlék stb. haszndlati utmutatéja) a ThermoKey ventilatoregységhez mellékeltek. Ha ezek a
dokumentumok hidnyoznak, kérjen masolatot a ThermoKey miiszaki osztalyatol.
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PYKOBOACTBA IS

CneumanbHble MHCTPYKLUUN

No aKcnayataumm u
obcny>XmnBaHuto

Cuctema ynpasneHuna kadectsom ISO 9001
Cuctema akonornyeckoro meHemxmeHta ISO 14001

CucTtema ynpaBneHuA Npon3BoacTBEHHON 6e30NacHOCTbIO U
oxpaHon Tpyga ISO 45001
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OPUTMHAA NHCTPYKUUUN U3AAH
HA UTAAbAHCKOM A3bIKE
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MO002
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MO001

Wo001

NMEPEO NMPOEKTHbLIMU PABOTAMU, A TAKXE JTIOBbIMUA OMNEPALMVAMUA
MO NEPEMELLEHUIO, CHATUIO YIMTAKOBKW, YCTAHOBKE U BBO[IE B
3KCNNYATALUUIO OBOPYAOBAHUA BHUMATEJIbHO MPOYUTANTE 3TY
MHCTPYKUUIO N YBEAUTECbL B TOM, YTO EE COAEP>XXAHUE BblJ10
MOHATO.

ThermoKey cHumaeT ¢ cebss 0OTBETCTBEHHOCTh 3a yLep6, HaHeCEeHHbIN NII0AAM NN UMYLLECTBY
B pe3ynbTaTte Hecob1oaeHNA MHCTPYKUNI, coaepXKalynxca B 3TOM AOKYMEHTE.

OpuruHan HacTosALero PykosoacTBa nsgaH Ha NTanbAHCKOM A3blKe. [JOKyMEeHT MOXHO cKka4aTb Ha
MHTEepHeT-canTe: www.thermokey.com
lMepeBoa Ha aHrNMACKNINA A3bIKCOOTBETCTBYET opurnHay. [lepeBog MOXXHO cKadaTb Ha MHTEPHET-

cante: www.thermokey.com
lNepeBoabl Ha Apyrve A3bIKW MOryT cofep)atb owunbku. B cnydae comMHeHun Bcerga
obpalyanTecb K OpuUruHany AOKyMeHTa Uiiu ero aHrfimiucKomy nepesoay
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COAEPXXAHUE PYKOBOACTBA

PykoBoacTtsa IS

OBLLAA MHCTPYKLUMA MO BE3OMACHOIN 3KCMTYATALNN (IG)

NMHCTPYKLWA MO OBPALLEHNIO N PACIMAKOBKE (IM)

NMHCTPYKLUMA N TEXHNYECKHWE OAHHbIE (TC)

CMNMEUMNANBHBIE MHCTPYKLWW MO SKCIMIYATAUNN N OBCITYXNBAHWIO (IS)

CrenyaapHble MHCTPYKUMU IO SKCIUTyaTaluyu UM OOCTY>XMBAHUIO ABJISAIOTCA CHELU(MIECKON YacThI0 M KaXKHOl

MOJIe/IN 1, BO3MO>KHO, JI/I51 K&KIOT0 KOHKPETHOTO BEHTHU/IILIMOHHOTO O/I0Ka, M BK/TIOYAIOT B ce6si:

COAEP>XXAHUE

IS1. PYKOBOACTBO NO 3KCIJTYATALUMUN BEHTUTALUUOHHBLIX BJIOKOB 70
IS2. NPOBJIEMbl B PABOTE BEHTUTALUOHHbIX BJTOKOB 71
IS3. TEXHWYECKOE OBCNY>XUBAHUE BEHTUNALIMOHHbLIX BJIOKOB 72
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IS 1. PykoBoaCcTBO NoO aKcnyataumm

Tonbko mocle MpOBEpKM HEYKOCHUTENBHOTO COONMIONEHNUsA BCeX MHCTPYKUMIT M IpefyNpeXAeHuil, Kacaloluxcs
TUAPABIMYECKUX U 9TEKTPUYECKUX COeAMHEHUI, BeHTWIALMOHHBIN 610k ThermoKey Moxxer OBITH TOTOB K
SKCIUTyaTaluu.

NEPBbIN 3ANYCK

OMNEPALINA 1. [IpoBepbTe repMETUYHOCTD CUCTEMBI.

OrMEPAUNA 2. ITpoBepbTe YMCTOTY MeCTa YCTAHOBKM 0OOPYHOBaHMA.

OMNEPALINA 8. IIpoBepbTe MpaBUIBHOCTD

OMEPALINA 4. IIpoBepbTe OTCYTCTBME IOCTOPOHHMX TeT Ha

OMEPALIVA 5. BxtrounTe BEHTU/IALVIOHHBIN 610K, YO€UBIINCD, YTO OH PabOTaeT MpaBUIbHO

(HampaBJleHMe BpallleHNs BeHTWIATOPA, UMPKY/IALA XUJKOCTH, OTCYTCTBYE Opamuii
M/ HEOOBIYHBIX IIYMOB).

1. Jlnst mopmerneii, OCHALEHHBIX PEryIsATOPOM/KOHTPO/IEPOM CKOPOCTH (TONBKO [yisi KBanuUIMpPOBAHHOTO
HepCOHaa, COOTBETCTBYIONIET0 HEOOXOAMMbBIM TEXHUYECKUM TPeOGOBAHUAM, YCTAHOBIEHHBIM CTPAHOI, B KOTOPOIl
yCTaHOBIIEH 6JIOK):

* 06s3aTeTbHO 06PATUTECh K MHCTPYKI[UAM PEryIsaTopa/KOHTPOIepa, obpaiias BHMMaHIE HA Ha/TN4Me HallpsDKeHNs
BO BpeMsI Pery/INPOBKY TOYKM YCTaBKY;

* 3ampeljaeTCs CHMMATh IIACTVMKOBYIO 3aLUTY BHYTPU PETyIATOPa, 0053aTeNbHO JCIONb3YiiTe 3Al[UTHYI0 O0YBb B
coorBerctBuu ¢ EN 345 ¢ mapkuposkoit CE S1 u n3onupoBaHHbIe MHCTPYMEHTBI, IPUTOHBIE I PabOTHI IIOK

2. [lnis KOH[EHCATOPOB M CYXMX OXJIajuTenell, O00OpyZOBaHHBIX afuabaTMdyecKoil CUCTEMOI, 3allpelaeTcs
9KCIUIyaTupoBarb cucremy AFS 6e3 Harpysku: mepeq 3amyckoM 00s3aTellbHO NMpoBepsiiTe GaKTUYECKYI HOHAYy
BOJIbI HACOCOM, 0becrednBasi BXOLHOE [jaBjIeHMe He MeHee 2,5 6ap.
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IS - CneumanbHble MHCTPYKLMM MO 3KCnyaTaumm u 06¢cnyXnBaHumio PykoBopacTsa IS

IS 2. Npobnembl B paboTe BEHTUNALMOHHbIX
GNOKOB

JTwob60ii mun emewamenvcmea 6 aneKmpuuecKkue unyu MexaHuueckue ycmpoiicmea 00micer 6vimv npedeapumenvHo
coznacosan ¢ ThermoKey, unaue nocnedHss He Hecem KaKy10-1u6o omeemcmeeHHOCMb, C6A3AHHYI0 ¢ HAHeCeHUeM
yuiep6a n100am, HUEOMHBIM UTU UMYULECMEY, 34 padoULe napamempul Xyice 3aA67IEHHBIX U YKA3AHHDIX 6 YCTI08UAX
2apanmuu.

/Tw6oe emewramenvcmeo 6 6eHMUNAUUOHHDLI 60K MONem 6EbINOTHAMBCA MONPKO KEANUPUUUPOBAHHBIM
nepcoHanIom, KOmopomy U36ectHbLy 06U e20 NPOeKMA U KOMOPbLii NPOUUman 0aHHoe pyKo6o0Cme0 upyKo6o0Ccmeo
no saKcnayamauuu pezynamopa/Konmponnepa (ecnu umeemcs).

1. KoMIOHeHTHbI, OTIMYHBIE OT HpenocTaBleHHbIX ThermoKey, MOryr craTb NpUYMHON HEMCIPAaBHOCTEN U
HoC/IefHsAs He OyeT HeCTU KaKyko-1160 OTBETCTBEHHOCTD, CBA3aHHYIO C HaHeCeHMeM yliuepba TIOfIM, >KUBOTHBIM
VIV MMYILECTBY, 3a pabouie mapaMeTphl Xy>Ke 3asIBJIEHHBIX I YKa3aHHBIX B YCIOBUSX FaPaHTIN.

2. B cnyyae HencnpaBHOCTU 0OOPYAOBAHNUA 1 TIepef T0OBIM BMEILIaTe/IbCTBOM 00513aTe/IbHO OTK/IIOUNTE HAIIPSDKEHUE

IINTAHNUA.

3. B crmy4ae yTeuky M3 YCTAaHOBJIEHHOTO OOOpPYyHOBaHUS TIIATENbHO NMPOBEPbTE NPUUYMHY C TOMOIIBIO JOCTYIHBIX
CpencTB ([eTeKTOp yTedYKu, BOJA M MBUIO M T. [.), IPOBEPUB OONTACTU CBAPKU KO/IEKTOPOB, TEPMOCTATUYECKOTO
KJIallaHa U COeIMHEHUII B IIeTIOM.

4. B cmydae ypesMepHOro IiyMa NpOBepbTe NPaBMIbHOCTb KpEIJIeHUsA ¥ IMOJK/II0YeHNs BEHTUIATOPOB. Takke
IpoBepbTe OATAHCUPOBKY U YCTPAHUTE MMEIOIIMecs BUOPaLuy, 3aMeHIB HeNCIIPABHBII BEHTUISATOP.

5.B ClIy4dae OTKa3a OJHOTO MM HECKOJIDbKUX BEHTUIATOPOB y6e;11/[Ter, 4YTO ABUTrATE/Ib IIPpaBUIbHO IOAK/IIOYEH C
3H€KTpI/I‘IeCKOI‘/‘I TOYKM 3p€HMA M HUYTO HE NPEMATCTBYET BpallleHUIO nomnacten. Ecnn BEHTU/IATOP HEUCIIPpaBEH,
3aMEHUTE €ro.

6.PexoMeH[IyeTCA IPOBEPATD IPaBUIbHOCTD PabOTHI BCeX 9MeKTPUUeCKIX M MeXaHMYeCKUX YacTell C IePUOANIHOCTHIO
He peXXe pasa B IIeCTb MecAIeB, IPOBepAA pabodre TeMIIepaTyphl.

7. I/l KOHEHCATOPOB U CYXUX OX/IafUTeNell, OCHAI[EHHBIX afnabaTIdecKoll CUCTEMOIl, B ClIydae HEMCIPABHOCTU
($OpCYHKM IIpeycCMOTPUTE ee CHATHE, OYUCTKY PUIbTPOB (€C/IM OHU eCTb) U COOPKY.

8. Jlna asponcrnapuTenei ¢ CUCTEMON pa3sMOPaXXMBAaHUA B C/Iy4ae HEMCIPABHOCTHU IIPOBEPHTE:

- SHCKTPI/I‘-ICCKOC pa3MopaKuBaHMeE: IIPOBEPDHTE pa6OTOCHOCO6HOCTb N MMOOKITIYEHNE BCEX COHpOTI/IBTIeHI/Iﬁ[.
HPI/I HCO6XO,EU/IMOCTI/I BBIITIOTHUTE 3aM€EHY.

- PasMopamnBaHMe BOI[Oﬁ! IIPpOBEPHTE pacxo[ BOADI, yBEIN4IMBasA €ro, €Cjin OH He,[[OCTaTO‘IHbe/I.
- Pa3M0pa)KI/IBaHI/[e TOpAYNM ra3om: y6em/[Ter, 9TO KOINYECTBO ra3da JOCTATOYHO /I pa3MOpaXIBaHW A

9. [Ina 6onee nmogpo6HoIT MHPOPMALMM 0OPATUTECD K CIIELMaIbBHOMY
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IS 3. TexHu4eckoe o6Cny>XnBaHme
BEHTUTALMNOHHbIX 6/10KOB

Texnuuecxoe 00cnyxcusanue umeem éaxcHoe sHauexue 0 6€30NacHOCMU U NPABUNLHOLL PabomvL 6 eHMUNAUUOHHOZ0
6noxa.

1. PCKOMCH,[[YCTCH, 4TOOBI KOHTPOJ/Ib 1 IIPOBEPKN BBIIOTHAINCDH KBaHI/Iq)I/ILU/IpOBaHHbIM II€EpCOHAIOM.

2.JIr060e BMeLIaTeIbCTBO B 000pyLOBaHMe 1O OTK/IIOUeHI S TN TaHNA 3atnpelneHo. [logoxxauTe, Ioka Bce BeHTUIATOPHI

HE€ OCTAaHOBATCA.

3. PexoMeHAyeTCs NpOBepATh He peXXe pasa B IIeCTb MecAleB 9(PQeKTUBHOCTb 3NEKTPUYECKUX COENVHEHMIT,
3a3eM/IeHNA U KOMIIOHEHTOB, IT0/JBEP>KEHHBIX TOBBILIEHHOMY M3HOCY (ABUTaTe/ Iy, BHIK/IIOYATeNN U T. [.).

4. PeKOMeHI[yeTCH IIpOBEPATH C IIEPUOANYHOCTDBIO HE pEXe pa3a B IIECTb MECALEB IIPaBUJIPHOCTDH pa6OTI)I BCeX
JNIEKTPUIECKUX M MEXAaHUNIECKUX qacrein IIyTEM IIPOBEPKM pa60‘-II/IX TeMIIEpPATYp (yKa3aHHbIX B Ta6)muax pacuera

MM KaTajorax).

5. PCKOMCHI[YCTCH YNCTUTDH ITOBEPXHOCTU pe6ep TeHHOO6MeHHI/IKa M BEHTU/IATOPOB HE pEXXe OHOTrO pa3a B IIECThb
MeCsILeB, C ICIIONb30BaHMEM HearpeCCUBHBIX BOJHBIX PACTBOPOB CO CXKATHIM BO3/[YXOM IIPY MaKCUMa/IbHOM [JaB/I€HUN
2 6ap u Ha paccTosiHuMM He MeHee 200 MM B HAIpaB/IeHUM, IEPIEHAUKYIAPHOM pebpam remnoobMeHHMKa. [Ipu
OYNCTKE TeINI00OMEeHHIKA MCIIOIb3YIiTe MOAXOAIIYIO OXAY U CPeACTBA 3alNThL. [ToC/e OYMCTKY TeII006MeHHMKA
IIpoBeguTe BI/I3yaIIbHI>II/uI aHa/IN3 Ha IpeaMeT BO3MOXHBIX OCTATKOB I'pA3Y NN HAINYINE ITOBPEXAEHHDBIX pe6ep. ,HIIH
6oree moppo6bHOIT MHPOpMALUU 06PATUTECH K CIIELMATBHOMY TEXHUIECKOMY OI0/I/IETEHIO.

6. PekoMeH/[yeTCsI IPOBEPSITH pa3 B MeCsL] YUCTOTY pebep TeII00OMeHHMKA.

7. B cnydae AnuTenbHBIX IPOCTOEB BO BIAXKHOI aTMocdepe, peKOMEH/IYeTCsl 3allyCKaTb BEHTUIATOPDI eXeMeCIIHO
IpYMePHO Ha Ba 9aca [i/is1 ya/IeHI s HAKONIMBIIIeIICs BIIaru. B mo6oM ciydae, 06paTuTech K MHCTPYKIUAM TOCTABLINKA
BEHTUIATOPA BEHTWIALMOHHOTO 6/10Ka. Ec/ Takme OKYMEHTBI OTCYTCTBYIOT, 3alIPOCUTE UX B TEXHUIECKOM Oduice
ThermoKey.

8. 3ampemaercsa CTaBUTD TsDKeNIble IPEAMEThI M XOAUTD IO 00TeKaTe/II0 U KOJUIEKTOPaM.
9. Tax>ke 3alpelaeTcs IPUCIOHATD MIN OCTABIATD M00ble MHCTPYMEHTHI Ha pellleTKaX BEHTUIATOPA.

10. Bce paboThI IO TEXHUYECKOMY 0O6CTYXXMBaHNUIO VU YCTAaHOBKE, BBIIIOMHAEMbIE BHE 3[JaHNIL, MOTYT BBITOTHATHCA
TO/IBKO B TOM CJIy4ae, eIy IOTOfHbIe YCIOBUSI He YITPOXKAIOT 6e30IacHOCTY paboTHUKOB (JOX/b, BeTep U T. [i.).
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IS 4. 3anacHble YyacTn BEHTUNALNOHHbIX
O0J10KOB

Ymob6vr 3amenumv Komnonewm, césmmumecv ¢ ThermoKey u coobuwume undopmauuro, npedcmasnennyo Ha
udeHmudurayuoHHoll ImuKemxe, umetrouieiicss Ha 06opyoosanuu (cm. K00 moeapa, Hanpumep: A68118001).

[l 3aMeHBI BEHTUIATOPOB, PETYIATOPOB M TI0OOT0 37IEKTPUIECKOTO KOMIIOHEHTA 00513aTe/TbHO OTKIIOYNTE IUTAHNe
BEHTWIALMOHHOTO 6710Ka. B KOHIle 3aMeHBI IpOBepbTe IPaBUIbHOE HAIIPaB/IeH)e BpallleHus fBuraress. [logpo6usle
MHCTPYKLMM IO 3aMeHe 3JIeKTPIYIeCKOTO0 KOMIIOHeHTa (MHCTPYKLMM 10 SKCIUTyaTalliy BEeHTU/IATOPOB, PEry/IATOPOB,
KOHTPOJJICPOB U T. [i.) UMEIOTCA Ha CaMOM BeHTIALMOHHOM 6110ke ThermoKey. Ec/ut Takme JOKyMeHTBI OTCY TCTBYIOT,

3alIpOCUTE X B TEXHNIECKOM O(l)I/ICC ThermoKey.

MT IS_TK RU 05 2026 73

RU



IS - Instruktioner for Specifik brug og vedligeholdelse Manualer IS

ThermoKeye

Heat Exchange Solutions

MANUALER IS

Instruktioner for
Specifik brug og
vedligeholdelse

Kvalitetsstyringssystem ISO 2001
Milj@styringssystem ISO 14001
Arbejdsmiljastyringssystem 1SO 45001
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DEN ORIGINALE VERSION AF DISSE
INSTRUKTIONER ER PA ITALIENSK
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MO002

e

MO001

Wo001

LAS OMHYGGELIGT OG SORG FOR GRUNDIGT AT FORSTA ALLE
OPLYSNINGERNE | DISSE INSTRUKTIONER, FZR DU DESIGNER OG | ALLE
TILFALDE, FOR DU UDFQ@RER HANDTERING, UDPAKNING, MONTERING,
POSITIONERING OG IDRIFTSATTELSE, DER INVOLVERER ENHEDEN.

Producenten afviser ethvert ansvar for personskader eller tingsskade som folge af manglende
overholdelse af indikationerne i dette dokument.

Den oprindelige version af denne manual er pa italiensk og kan findes pa vores hjemmeside:
www.thermokey.com

Den engelske overszettelse er i overensstemmelse med originalen og kan findes pa vores hjemmeside:
www.thermokey.com

Oversattelser kan indeholde fejl. | tvivistilfaelde henvises altid til den oprindelige italienske version
eller til den engelske oversaettelse.
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MANUALENS STRUKTUR ER ANGIVET | DET FOLGENDE

IS - Instruktioner for Specifik brug og vedligeholdelse

GENERELLE INSTRUKTIONER OM SIKKER BRUG (IG)

INSTRUKTIONER FOR HANDTERING OG UDPAKNING (IM)

INSTRUKTIONER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER (TC)

INSTRUKTIONER OM SPECIFIK BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE (IS)

"Instruktioner for Specifik brug og vedligeholdelse", som er specifikke for hver model og muligvis for hver enhed,

omfatter:

INDEKS

IS1. VENTILATORENHEDENS DRIFTSINSTRUKTIONER 77
IS2. VENTILATORENHEDENS DRIFTSPROBLEMER 78
IS3. VENTILATORENHEDENS VEDLIGEHOLDELSE 79
IS4. VENTILATORENHEDENS RESERVEDELE 80
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IS 1. Enhedens driftsinstruktioner

Ventilatorenheden er kun klar til brug efter neje at have fulgt alle instruktioner og advarsler vedrerende dens

hydrauliske og elektriske tilslutninger.

FORSTE OPSTART

OPERATION 1. Serg for, at alle anlaeggets dele er strammet op

OPERATION 2. Kontroller, at enhedens installationsomrade er rent.

OPERATION 3. Kontroller korrekt installation.

OPERATION 4. Tjek for fremmedelementer pa ventilatoren.

OPERATION 5. Teend for ventilatorenheden, og serg for, at den er i god stand (tjek

bleeserrotationsretningen, veeskestrommen, ingen vibrationer og /eller useedvanlig stej).

1. Hvis den pageeldende model er udstyret med en hastighedsstyring (kun for kvalificeret personale med de ngdvendige
tekniske kvalifikationer, som foreskrevet i de landes love, hvor enheden er installeret):

= det er obligatorisk at henvise til controllerens instruktioner og veere opmarksom, mens du indtaster setpointet, da
systemet er live;

= det er forbudt at fjerne plastbeskyttelsen inde i regulatoren det er obligatorisk at bare sikkerhedsfodtej, type S1, der
er forsynet med CE-merkning, i overensstemmelse med standard EN345 og at anvende isolerede verktojer, nar der
arbejdes pa levende elektriske systemer/apparater.

2. I tilfeelde af kondensatorer og torre kolere udstyret med et adiabatisk-system er det forbudt at kere AFS-systemet
inaktiv. Kontroller, at pumpen faktisk tilferes vand, for den startes, og at indgangstrykket er mindst 2,5 bar.
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IS 2. Driftsproblemer tor ventilatorenheden

Enhver form for service pa elektriske eller mekaniske anordninger skal veere forelobigt aftalt med ThermoKey. I modsat
fald fritages virksomheden for ethvert ansvar for personskader og/eller dyr, materielle skader eller darligere yedelser
end angivet. I sd fald geelder garantibetingelserne heller ikke leengere.

Enhver form for tjeneste pa ventilatorenheden ma udelukkende udfores af kvalificeret personale, der er bekendt med
konstruktionsbetingelserne, og skal have leest denne vejledning og den registeransvarliges manual (hvis den leveres).

1. Brugen af komponenter, der er forskellige fra dem, der leveres af ThermoKey, kan medfere funktionsfejl og skal
medfore ethvert ansvar for personskader og/eller dyr, materielle skader eller darligere preestationer end erkleret
ugyldig, og garantibetingelserne skal ikke leengere vaere geeldende.

2. I tilfzelde af fejl i apparatet og for nogen form for service skal stremforsyningen afbrydes.

3. I tilfeelde af leekage eller spild fra den installerede enhed skal arsagen omhyggeligt registreres ved hjalp af det
tilgeengelige udstyr (leekagedetektor, vand og sabe, tilsvarende midler) og kontrollere svejsepunkterne pa fordelerne
og termostatiskventil og forbindelserne generelt.

4. I tilfeelde af overdreven stgj skal du kontrollere, at ventilatorerne er korrekt fastgjort og kablet. Kontroller ogsa for
deres balancering, og fjerne eksisterende vibrationer ved at erstatte eventuelle defekte ventilatorer.

5. Hvis en eller flere ventilatorer ikke fungerer, skal du kontrollere, om motoren er korrekt elektrisk forbundet, og
for eventuelle forhindringer, der forhindrer bladenes rotation. Udskift ventilatoren, hvis den viser sig at vaere defekt.

6. Det anbefales at teste korrekt funktion af alle elektriske og mekaniske dele mindst hver sjette méned ved at kontrollere
de operationelle temperaturer.

7.1tilfeelde af funktionsfejl i adiabat-systemets dyser monteret pa torkelere og kondensatorer, fortseet med demontering,
rengoring af filtrene (hvor sadanne er medleveret) og genmontering af dyserne.

8. Unit COOLERS- i tilfeelde af funktionsfejl i afrimningssystem kontrollere folgende:
- Elektrisk afrimningssystem: kontrollere, om der er korrekt betjening og tilslutning af alle varmelegemer. Udskift
dem, hvis det er nedvendigt.
- Vand afrimningssystem: kontrollere vandstremningshastigheden og ege den, hvis den er utilstreekkelig.
- Varmgas afrimningssystem: kontrollere, at meengden af gas er tilstraekkelig til at opte ventilatorenheden. Hvis
det ikke er tilfeldet, skal opteningstiden oges.

9. Yderligere oplysninger findes i den specifikke tekniske bulletin.
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IS 3. Ventilatorenhed vedligeholdelse

Vedligeholdelse er afgorende for bade ventilatorenhedens sikkerhed og velfungerende drift.

1. Kontrol og afprevning skal udferes af kvalificeret personale.

2. Servicering af enheden er forbudt, for ledningsfering fra stremforsyningen. Vent, indtil alle ventilatorer er

fuldstendig stoppet.

3. Effektiviteten af de elektriske ledninger, jordingssystem og dele, der for det meste er udsat for slid (motorer,
elektriske varmeapparater, afbrydere osv.), skal kontrolleres mindst hver sjette méaned.

4. Korrekt funktion af alle elektriske og mekaniske dele skal afprgves mindst hver sjette méaned ved at kontrollere

driftstemperaturerne (angivet i beregningsdiagrammerne eller i katalogerne).

5. Det anbefales at rengore overfladerne pa bade finnede varmeveksler og ventilatorerne mindst hver halve maned ved
hjelp af ikke-aggressive, vandbaserede losninger med trykluft pa et maksimum. tryk pa 2 bar og i en afstand pa over
200 mm, vinkelret pa den finnede varmeveksler. Nér veksleren rengeres, skal du baere ordentligt tej og beskyttelse. Efter
rengoring af den finnede veksler, udferes en visuel kontrol for at finde mulige spor af snavs rester eller beskadigede
finner. Yderligere oplysninger findes i den specifikke tekniske bulletin.

6. Det er tilrddeligt at kontrollere finnede veksler for renlighed pa manedsbasis.

7. tilfeelde af langvarige nedlukninger i fugtig atmosfaere anbefales det at kere ventilatoren en gang om maneden
i omkring to timer for at fordampe fugten inde i den. Under alle omstendigheder henvises til instruktionerne fra
ventilatorproducenten monteret pa ventilatorenheden. Hvis disse dokumenter mangler, skal du bede ThermoKey

Technical Department om en kopi.
8. W Det er forbudt at gé eller placere belastninger pé kabinettet og fordelingsrorerne.
9. Placering eller efterladelse af veerktej pa ventilatorgitrene er ogsa forbudt.

10. Alt vedligeholdelses- og installationsarbejde ma kun udferes, hvis vejrforholdene er af en sadan art, at det ikke er

en risiko for operatgrens sikkerhed (regn, vind osv.).
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IS 4. Ventilatorenheders reservedele

Nar en komponent skal udskiftes, skal du kontakte ThermoKey S.p.A. og henvise til identifikationspladen pa enheden
(se f.eks. A68118001).

Hvis du vil udskifte ventilatorer, styringer og elektriske komponenter, skal du afbryde stremforsyningen til
bleserenheden. Efter udskiftning skal motoren kontrolleres at den har den korrekte rotationsretning. Detaljerede
instruktioner til udskiftning af de elektriske komponenter (brugsanvisning af ventilatorer, styringer osv.) leveres
sammen med ThermoKey ventilatorenheden. Hvis disse dokumenter mangler, skal du bede ThermoKey Technical
Department om en kopi.
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IS - Instrucdes especificas de utilizacdo e manutencao Manual IS

ThermoKeye

Heat Exchange Solutions

MANUAL IS

Instrucoes especificas
de utilizacao e
manutencao

Sistema de Gestao da Qualidade ISO 92001
Sistema de Gestao Ambiental ISO 14001
Sistema de Gestao da Seguranca e Saude no Trabalho ISO 45001
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A VERSAO ORIGINAL DESTAS
INSTRUCOES E EM ITALIANO.
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LEIA ATENTAMENTE E ASSEGURE-SE DE COMPREENDER TOTALMENTE
TODAS AS INFORMAGCOES APRESENTADAS NESTAS INSTRUCOES ANTES O

@ PLANEAMENTO E, EM QUALQUER CASO, ANTES DE REALIZAR QUAISQUER
>  OPERACOES DE MOVIMENTACAO, DESEMBALAGEM, MONTAGEM,
POSICIONAMENTO OU COLOCAGCAO EM FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

A ThermoKey declina qualquer responsabilidade por lesGes a pessoas ou danos a bens resultantes
do incumprimento das indicagées presentes neste documento.

Mo01
A versdo original deste manual esta em italiano e pode ser consultada no nosso website:

www.thermokey.com
A traducéo inglesa é conforme a versdo original e pode ser consultada no nosso website:
www.thermokey.com

A As tradugées podem conter erros. Em caso de duvida, consulte sempre a versao original em

italiano ou a respetiva traducéo inglesa.
WO001
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A ESTRUTURA DO MANUAL E INDICADA A SEGUIR

INSTRUCOES GERAIS PARA UMA UTILIZACAO SEGURA (IG)

INSTRUCOES PARA MANUSEAMENTO E DESEMBALAGEM (IM)

INSTRUCOES E ESPECIFICACOES TECNICAS (TC)

INSTRUCOES ESPECIFICAS DE UTILIZAGCAO E MANUTENGCAO (IS)

As “Instru¢des para Manuseamento e Desembalagem” fazem parte do manual e incluem o seguinte

iINDICE

IS 1. INSTRUQ()ES DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE VENTILADA 84
IS 2. PROBLEMAS OPERACIONAIS DA UNIDADE VENTILADA 85
IS 3. MANUTENQAO DA UNIDADE VENTILADA 86
IS 4. PECAS SOBRESSALENTES DAS UNIDADES VENTILADAS 87
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IS 1. Instrucdes de funcionamento da unidade
ventilada

A unidade ventilada ThermoKey esta pronta para ser utilizada apenas apds seguir cuidadosamente todas as instrugdes e
avisos relativos as suas ligacdes hidraulicas e elétricas.

PRIMEIRO ARRANQUE

OPERACAO 1. Certifique-se de que a instalagdo é estanque.

OPERACAO 2. Verifique que a drea de instalacao da unidade esta limpa.

OPERACAO 3. Verifique a correta instalagdo.

OPERACAO 4. Verifique a presenca de corpos estranhos nos ventiladores.

OPERACAO 5. Ligue a unidade ventilada e assegure que estd em bom estado de funcionamento

(verifique o sentido de rotagao do ventilador, o fluxo do fluido, auséncia de vibragoes
e/ou ruidos anémalos).

1. Se 0 modelo em questio estiver equipado com um controlador de velocidade (apenas para pessoal qualificado com
as habilitagdes técnicas necessarias, conforme exigido pela legislacdo do Pais onde a unidade esta instalada):
= ¢ obrigatorio consultar as instru¢des do controlador e ter atenc¢do ao introduzir o setpoint, uma vez que o
sistema estd em tensao;
= ¢ proibido remover a protegdo plastica no interior do regulador; é obrigatério usar calgado de seguranga, tipo
S1,
com marcac¢do CE, em conformidade com a norma EN345, e utilizar ferramentas isoladas ao trabalhar em sistemas/
aparelhos elétricos em tensdo.

2. No caso de Condensadores e Dry Coolers equipados com sistema adiabatico, é proibido fazer funcionar o sistema
AFS em vazio. Verificar que a bomba esta efetivamente abastecida com agua antes de a colocar em funcionamento e
que a pressdo de entrada é de pelo menos 2,5 bar.
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IS 2. Problemas operacionais da unidade
ventilada

Qualquer tipo de intervengdo em dispositivos elétricos ou mecdnicos deve ser previamente acordado com a ThermoKey.
Caso isso ndo aconteca, a empresa fica isenta de qualquer responsabilidade por lesoes a pessoas e/ou animais, danos
a bens ou desempenhos inferiores aos declarados. Nestas condigées, as Condicies de Garantia também deixam de ser
aplicdveis.

Qualquer tipo de intervengdo na unidade ventilada deve ser realizado exclusivamente por pessoal qualificado,
conhecedor das condigoes de projeto e que tenha lido este manual e 0o manual do regulador (se fornecido).

1. A utilizagdo de componentes diferentes dos fornecidos pela ThermoKey pode gerar avarias e anula qualquer
responsabilidade por lesdes a pessoas e/ou animais, danos a bens ou desempenhos inferiores aos declarados, deixando
igualmente de ser aplicaveis as Condi¢des de Garantia.

2. Em caso de avarias do equipamento, e antes de qualquer intervencgéo, deve cortar-se a alimentacio elétrica.

3. No caso de fugas ou derrames provenientes da unidade instalada, detetar cuidadosamente a causa utilizando os
meios disponiveis (detetor de fugas, agua e sabdo, meios equivalentes) e verificar os pontos de soldadura dos coletores
e da valvula termostética, bem como as ligagdes em geral.

4. Em caso de ruido excessivo, verificar se os ventiladores estdo corretamente fixados e cablados. Verificar também o
seu balanceamento e eliminar vibragdes substituindo qualquer ventilador defeituoso.

5. Se um ou mais ventiladores ndo funcionarem, verificar a ligacdo elétrica correta do motor e a eventual presenca de
obstaculos que impec¢am a rotagéo das pas. Substituir o ventilador caso se revele defeituoso.

6. Recomenda-se testar o correto funcionamento de todas as partes elétricas e mecénicas pelo menos a cada seis meses,
verificando as temperaturas de operagao.

7. Em caso de avarias dos bicos do sistema adiabatico montado em dry coolers e condensadores, proceder a
desmontagem, limpeza dos filtros (quando presentes) e remontagem dos bicos.

8. Evaporadores — em caso de avarias do sistema de descongelagdo, verificar o seguinte:

= Sistema de descongelagdo elétrica: verificar o correto funcionamento e ligacdo de todas as resisténcias.
Substitui-las se necessario.

= Sistema de descongelagido por agua: verificar o caudal de 4gua e aumenta-lo se estiver insuficiente.

= Sistema de descongelagdo por gas quente: verificar se a quantidade de gas ¢ suficiente para descongelar a
unidade ventilada. Caso néo seja, aumentar o tempo de descongelacéo.

9. Para mais detalhes, consultar o boletim técnico especifico.
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IS 3. Manutencao da unidade ventilada

A manutengdo é essencial tanto para a seguranca como para o correto funcionamento da unidade ventilada.
1. As verificagdes e testes devem ser realizados por pessoal qualificado.

2. E proibido intervir na unidade antes de desligar completamente a alimentagdo elétrica. Aguardar até que todos os
ventiladores tenham parado completamente.

3. A eficiéncia da cablagem elétrica, do sistema de terra e das partes mais sujeitas a desgaste (motores, resisténcias
elétricas, interruptores, etc.) deve ser verificada pelo menos a cada seis meses.

4. O correto funcionamento de todas as partes elétricas e mecédnicas deve ser testado pelo menos a cada seis meses,
verificando as temperaturas de funcionamento (especificadas nas tabelas de calculo ou nos catédlogos).

5. Recomenda-se limpar as superficies do permutador com aletas e dos ventiladores pelo menos a cada seis meses,
utilizando solugdes a base de agua nido agressivas, com ar comprimido a uma pressio maxima de 2 bar e a uma
distancia superior a 200 mm, perpendicularmente ao permutador. Durante a limpeza do permutador, usar vestuario
e prote¢des adequadas. Apos a limpeza, realizar inspe¢do visual para detetar eventuais residuos ou aletas danificadas.
Para mais detalhes, consultar o boletim técnico especifico.

6. E aconselhavel verificar mensalmente a limpeza do permutador com aletas.

7. Em caso de paragens prolongadas em atmosferas humidas, recomenda-se fazer funcionar o ventilador uma vez por
més durante cerca de duas horas, de modo a evaporar a humidade acumulada. Em qualquer caso, seguir as instru¢des
do fabricante dos ventiladores instalados na unidade. Se esses documentos néo estiverem disponiveis, solicitar uma
copia ao Departamento Técnico da ThermoKey.

8. E proibido caminhar ou colocar cargas sobre a carcaga ou sobre os coletores.
9. E igualmente proibido colocar ou deixar ferramentas sobre as grelhas dos ventiladores.

10. Todos os trabalhos de manutengéo e instalacdo devem ser realizados apenas quando as condi¢des meteoroldgicas
garantirem segurancga para o operador (chuva, vento, etc.).
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IS 4. Pecas sobressalentes das unidades
ventiladas

Quando um componente necessitar de substituicdo, contactar a ThermoKey e referir a placa de identificagio da unidade
(por exemplo, Item Code A68118001).

Para substituir ventiladores, reguladores e componentes elétricos, é obrigatdrio desligar a alimenta¢do da unidade
ventilada. Apds a substituicéo, verificar o sentido correto de rotagdo do motor. Instrugdes detalhadas para substituir
componentes elétricos (manual dos ventiladores, reguladores, etc.) sdo fornecidas juntamente com a unidade ventilada
ThermoKey. Caso esses documentos estejam em falta, solicitar uma cépia ao Departamento Técnico da ThermoKey.
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